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Ocęna okresowajakości wody ptzeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej

z wodociągu lokalnego Kolniszki

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi działając w oparciu o:

. 
§ 22 ustęp 1roąorądzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoZrycia

przezlauLdzi (Dz. U. z2017 r.,poz,2ż94 ze zrn.) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody

.art.4 ustęp l punkt l ustawy zdnia14 marca 1985r.oPaństwowej InspekcjiSanitarnej (tj.Dz.U. z2021r.,poz.l95)
, ut,lZ ustęp 1 ustawy zdńa7 ęzer-v,tęa200l r. o zbiorowym zaopatrzeniaw wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(tj. Dz. U. z 2020 r,, poz. 2028)

po zapozn;aniu się ze sprawozdaniamizbadń próbek wody pobranej w okresie od02.01.2021 r. do 31,12.2021 r,

z wodociągu lokalnego Kolniszki w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Pństwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Gołdapi oriLz wewrrętznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9 a, 19-500 Gołdap

stwierdza prrydatność wody do spoĘcia przezlałJzi.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przezraczonej do sporycia przez |udzi

w dniach 16.03.2021 r,, 17.05.2021 r., 14.07.202l r., 19.07.202l t., |4.09.202.1 r., 12,10.202l r., 07 .12.2021 r., pobrano

do badń laboratoryjnych firykochemiczrrych i milaobiologiczrych wodę ze staĘch monitorowanych punktów

z wodociągu lokalnego Kolniszki.

Badaniajakości wody przeprowadzone byĘ zgodnie z ustalonym naż021 r. harmonogramem poboru próbek

wody w zakresie objętym monitoringiem - paramety grupy A, parametry grupy B.

Z puametów milaobiologiczrych oalaczono liczbę bakterii grupy coli i liczbę Escheńchia coli, liczbę

enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizrrów w 220 C,

W dniu 16.07,202l r. wydano decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego Kolniszki, w anriązku z wystąpieniem zanieczyszczeń mikrobiologiczrrych wody - bakterii grupy

coli. Działania naprawcze podjęte przez PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi polegające na wyłączeniu z eksploatacji oraz

chlorowaniu i przepłukaniu technologii obiektu hydroforni oraz sieci wodociągowej doprowadziĘ jakość wody w zakresie
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Parametru mikrobiologiczlego do łvymagń określonych w przepisach prawa. W związku z powyższym dnia
22.07.2021r. PPIS w Gołdapi wydał ocenę jakości wody stwierdzającąjej przydatność do spoż,ycia.

Z Parametrów organoleptycnlych i fizykochemicmych oanczono przewodność elekĘczrą właściwą, barwę,

smak, mętnoŚĆ, zaPach, odczynpH, jon amonowy, sumaryczna zawartość wapnia i magnezu , mangan, żelazo,' wWA,
benzo(aĘiren, cYjanki wolne i młiązane, epichlorohydryna, azotany, azotyny, siarczany,chlorki, fluorki, chlorek winylu,
chloroform, bromodichloromentan, bromiany, antymoĄ arsen, bor, chtom, kadm, miedź, nikiel, ołów, chlor wolny, rtęć,

sód, glin, selen, benzen, 1,2-dichloroetan, ) trichloroeten i tefiachloroeten, I THM, indeks nadmanganianowy, oWo,
ozon, §uma chloranów i chlorynów, pestycydy chloroorganiczre i l pescydów, chloraminy.

przeprowadzone badania próbek wody z wodociągu lokalnego kolniszki
- w zakresie zbadanYch Parametrów mikrobiologicznych odpowiadały wymaganiom sanitarnyrn określonym w części A
tabelil iczęŚciCtabelalzałącmlkanrldorozporządzeniaMinistaZdtowiazdnia7grudnia21t7 r.wsprawiejakości
wody przentaezonej do spoĄcia przezludzi (Dz. U. z2017 r., poz. 2294 ze nn.)

- z zakesie zbadanYch Parametrów organoleptycznych i fizykochemiczrych odpowiadały wymaganiom sanitarnym
okreŚlonYm w częŚci B zńącnlka t, częściCtabela2 zńącmlkanr l, części Dtabela2 załącznkanr l do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 t. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĄcia przez |udzi
(Dz. U. z2017 r.,poz.2294 zn zm.).

PanstwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdza przydatność wody do spoĄcia przez ludzi
z wodociągu lokalnego Kolniszki zarządzanego przez Ptzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o,,

ul. Sikorskiego 9 a, 19-500 Gołdap.
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Otrzymują do wiadomości:

l. Starosta Gołdapski, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.
2. Burmistrz Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.
3. a/a.
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