ist. stup nr 15

ist.linia AsXSn 4x50mm?+2x25mm?
zs st. tr. nr. 4-773 "Laczna" I=700m

ASA-A 660-5 BO-F2-T

oswietlenie zatoki nr 2

é - proj. stup oswietleniowy SAL50G Z1 o wys. 5m, (anodowany szmpanski)
z jednym wysiegnikiem wg rys. 145-10-08-PR "ROSA"
z oprawg OUSb-50 -lampa WLS 50W wg kat. "ELGO"

- linia kablowa YAKY 4x35mm?2 +FeZn 25x3mm

SPOLDZIELCZE BIURO PROJEKTOW "PROJEKT-SUWALKI® ® UL. KOSCIUSZKI 79, 16—400 SUWALKI @ tel./fax (0—87) 566 32 78

mgr inz. Stefan BOLEWSKI
nr upr. SUW-128/87 SUW-42/89
nr ewid. PDL/IE/0108/01

projektant

inz.

Marian MALINOWSKI

sprawdzajacy

inz.

Lechostaw WIERZBICKI
nrupr. 96 GD/75

nr ewid. PDL/IE/1646/01

inwestycja: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GOLDAPI
zadanie nr B1 : OSWIETLONE KORSO PIESZO - ROWEROWE
obiekt: SIEC ELEKTRYCZNEGO OSWIETLENIA KORSA

SCHEMAT ZASILANIA os. zatoki nr 2

ES

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWE AUTORSKIM




