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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST 
00.01.00 „Wymagania ogólne” są wymagania techniczne wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, dotyczących instalacji elektrycznych wewnętrznych: BUDOWA 
BUDYNKU STACJI POMP PRZY UL. STADIONOWEJ W GOŁDAPI.  
 
Zamawiający: GMINA GOŁDAP REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA  
GOŁDAPI PLAC ZWYCISTWA 14, 15-900 GOŁDAP  
 
1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 
 
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
należy odczytywać i rozumieć jako zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót (w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich wykonania) w odniesieniu 
do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
1.3.1. Zakres Robót do wykonania 
 

Zakres robót wynika z dokumentacji projektowej i jest opisany Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.  
Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych 
w powyższych ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej, a 
warunki  wykonania i odbioru tych Robót ustalić na podstawie zapisów niniejszej ST. 
 
 1.4. Określenia podstawowe 
 
  Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca 
Umowę  z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
1.4.2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez  
Zamawiającego na warunkach Umowy. 
1.4.3. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
1.4.4.  Inspektor  Nadzoru  -  osoba  pisemnie  wyznaczona  przez    Zamawiającego, 
działająca  w  jego  imieniu  w  zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących 
sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją  Projektową,  
Specyfikacjami  Technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz 
postanowieniami warunków Umowy. 
1.4.5. Inżynier  –  osoba  prawna  lub  fizyczna,  wyznaczona  przez  Zamawiającego do  
reprezentowania jego  interesów  przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót 
Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, 
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zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 
1.4.6. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
1.4.7. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 
zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również 
dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
1.4.8. Teren  Budowy -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  Roboty  Budowlane,  wraz  z  
przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 
1.4.9. Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do 
budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych. 
1.4.10.  Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Budowlanych 
1.4.11. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do 
wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
1.4.12. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w 
trybie postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił 
do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza 
Oferta 
1.4.13. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w 
ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z 
warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.4.14. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie 
mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 
1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót 
1.4.22. Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót/  Specyfikacja  
Techniczna/  ST  –  oznacza  dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
1.4.23. Dziennik Budowy -  urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez organ, który 
wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 
1.4.24. Odbiór  zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
1.4.25. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót 
Budowlanych  zgodnie z postanowieniami 
1.4.26. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 
przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
1.4.27. Deklaracja  Zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  
certyfikacji  wydany  przez  Polska  lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do 
ich wydawania, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
1.4.28.   Certyfikat  Zgodności  –  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  
zasadami  systemu  certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
1.4.29. Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia została 
zbudowana. 
1.4.30 Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie 
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zasilanych i chronionych przed przewężeniami wspólnym zabezpieczeniem 
1.4.31.  Obwód  odbiorczy  –  obwód,  do  którego  są  przyłączone  bezpośrednio  
odbiorniki  energii elektrycznej lub gniazdka wtyczkowe. 
1.4.32. Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje 
elektryczne i teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami 
t echnicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji 
do eksploatacji. 
1.4.33. Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło   światła,   zawierające   wszystkie 
niezbędne   detale   do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
1.4.34.  Przewód  neutralny  N  –  przewód  połączony  bezpośrednio  z  punktem 
neutralnym  układu sieciowego i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej 
1.4.35. Przewód ochronny PE – przewód lub żyła przewodu przeznaczony do 
elektrycznego połączenia następujących  części:  dostępnej  części  przewodzącej,  obcej  
części  przewodzącej,  głównej  szyny uziemiającej, uziomu, uziemionego punktu 
neutralnego punktu zasilania 
1.4.36. Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych  w gruncie tworzący 
elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem 
1.4.37. Wewnętrzna linia zasilająca – obwód elektryczny zasilający rozdzielnię 
1.4.38. Złącze – punkt, z którego energia jest dostarczana do instalacji 
elektrycznej. 
1.4.39. aparatura rozdzielcza i sterownicza   - ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a 
także zespół tych aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, 
osprzętem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi – służących do łączenia, sterowania, 
pomiaru, zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów elektrycznych 
1.4.40. instalacja  elektryczna  -  zespół  odpowiednio  połączonych  przewodów  i  kabli  
wraz  ze  sprzętem  i  osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami oraz aparatami – 
przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii 
elektrycznej 
1.4.41. instalacja piorunochronna   - zespół odpowiednio połączonych elementów 
zainstalowanych na obiekcie, a także elementów konstrukcyjnych obiektu, 
wykorzystywanych do odprowadzania prądu z wyładowań atmosferycznych do ziemi 
1.4.42. rozdzielnica -  zespół odpowiednio dobranej i  wzajemnie połączonej aparatury 
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce 
wolnostojącej, przyściennej lub wnękowej – z jednej strony połączony ze złączem 
doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej – wewnętrznymi liniami 
zasilającymi 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do 
wszystkich części Terenu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże: 

a) lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów,  
b)  Dziennik Budowy, 

           c) dwa  egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z  decyzją o  
Pozwoleniu na  budowę  w  jednym egzemplarzu), 
d) dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

Po  przekazaniu  Terenu  Budowy  na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  
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ochronę  przekazanych  mu  punktów pomiarowych do chwili Odbioru Końcowego Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
 

Podstawą wykonania Robót będzie Projekt budowlany wraz z Decyzją o 
pozwoleniu na budowę oraz Projekt wykonawczy. Roboty będą prowadzone zgodnie z 
zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 
1.5.3.  Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 
 

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, 
powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok 
wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być 
każdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w 
przypadkach uznanych przez niego za konieczne – również potwierdzone przez autora 
projektu. Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  
nie  mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i Odbioru Końcowego Robót a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
b) W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  
będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do 
zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
c) Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  
rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, 
w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych 
przedstawiono w p.5.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
d) Ponadto Wykonawca umieści na Terenie Budowy ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnośnie 
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ogłoszenia podano w p 5.3 niniejszej specyfikacji. 
e) Wykonawca podejmie odpowiednie środki  w  celu  zabezpieczenia dróg  
prowadzących do  Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego 
środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców na własny koszt. 

 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
           a) miejsca  na  bazy,  magazyny,  składowiska  i  wewnętrzne  drogi  transportowe  
powinny  być  tak  wybrane,  aby  nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• zanieczyszczeniem  zbiorników   i   cieków   wodnych   pyłami,   

paliwami,   olejami,   materiałami   bitumicznymi, chemikaliami oraz 
innymi szkodliwymi substancjami, 

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów ochrony  przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien  utrzymywać sprawny  sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany  przez  
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i  magazynach oraz  w  maszynach i  pojazdach. Materiały łatwopalne będą  
składowane w  sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
1.5.8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan 
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ten powinien zostać sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierać takie informacje jak: 

a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, b) stosowanie i dostępność 
środków ochrony osobistej, c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, e) działania przeciwpożarowe, 
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
h) działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed 
warunkami atmosferycznymi, i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo 
Robót 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót 
 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i  
urządzenia  używane  do  Robót  od  Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu Odbioru Końcowego. 
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  
Inspektora  Nadzoru  powinien  rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów 
 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w 
punkcie 10.2.8., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
wyroby właściwie oznaczone,  zgodnie z 
Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8: 

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których 
zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  
normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm  (PN-hEN),  z 
europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, 
znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
(bez znaku CE). 
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i 
aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, 
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 
Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie 
wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, 
zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7 
b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
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określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających 
tej certyfikacji. 
Certyfikaty Zgodności na  znak  bezpieczeństwa B  są  dokumentami 
wskazującymi, że  wyrób  spełnia  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
ustalone w  Polskich Normach, zawarte  w  aprobatach technicznych oraz  
właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany 
przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z 
Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 

 
2.2. Jakość stosowanych materiałów 
 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 
Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na 
bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 
• z Polską Normą, 

     • z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  
             Polskiej Normy.  
      b) oznaczenie znakiem CE 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
2.3. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST 
 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) 
pod warunkiem: 

a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
           b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru 
           zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki  oraz  doboru  materiałów,   
           gdzie  każdorazowo  dla  zamiennego  rozwiązania  wymagana  jest  zgoda  
            Projektanta. 

c) przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do 
akceptacji Inspektora Nadzoru 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują 
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się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie. 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów może zostać 
zmieniony przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości 
podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i 
Deklaracje Zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę 
lub przedstawionych przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma prawo do 
zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka 
sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się 
uważać za nieprzyjęte. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w  obrębie Terenu 
Budowy w  miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Jeśli materiały będą składowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi 
Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu 
przeprowadzenia ich kontroli. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do  
Robót powinien być  zgodny z  Ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) i Programie 
Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
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środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na  osie  mogą  być  dopuszczone przez  Inspektora Nadzoru pod  warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową,  oraz  
za  jakość  zastosowanych  materiałów  i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót   lub   wyznaczenia  wysokości  przez   Inspektora  
Nadzoru  nie   zwalnia   Wykonawcy  od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 
ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego 
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.2. Program Robót 
 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz 
sposoby realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
Wykonawca  przedstawi  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  budowy  zgodny  z  
Umową.  Harmonogram  powinien wyraźnie przedstawiać w etapach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
umownych. 
 
5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy 
 
5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy 
 

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu 
Budowy, w szczególności: 

a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia 
zabezpieczające (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie 
inne), 
b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i 
doprowadzić Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i 
likwidacji Terenu Budowy. 

 
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 
 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany: 
a) wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót, 

b) wykonać, umieścić i  zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 

a) zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie 
robót, numerze Decyzji o pozwoleniu na budowę; dane: organu nadzoru 
budowlanego, Zamawiającego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantów; numery 
telefonów alarmowych 

b) posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
c) napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie 
koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 

d) tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
 

Ogłoszenie powinno zawierać: 
a) przewidywane Daty Rozpoczęcia i Zakończenia wykonywanych Robót 
Budowlanych, 
b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 
okresach, c)  informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, 
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na 
zlecenie Zamawiającego powinny zapewniać: 

a) w  zakresie  wymagań  podstawowych:  bezpieczeństwo  konstrukcji,  
bezpieczeństwo  pożarowe,  bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie  warunki  
higieniczne i  zdrowotne  oraz  ochronę  środowiska, ochronę  przed  hałasem  i 
drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród. 
b) warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w 
zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, 
ogrzewania i wentylacji. 
c) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez 
osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 

      d) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
     • zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

• ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła 
dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed 
uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne 
i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub 
gleby. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 
ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, potwierdzające że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
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6.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Zakres badań Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów  i  Robót  z  Dokumentacją  
Projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają 
kryteria określone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań, będą odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy 
 
6.6.1. Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu  Budowy do  
momentu odbioru  końcowego.. Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika Budowy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

a) Inspektor Nadzoru,  
b) Projektant, 
c) Kierownik Budowy, 
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d) Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
e) Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych 
do kontroli przestrzegania przepisów na budowie. 

 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i 
harmonogramu Robót,  
d) Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach,  
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
h)  zgłoszenia i daty Odbiorów, 
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót   
      podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
       warunkami  klimatycznymi, 
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót,  
m)   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

           n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
          przeprowadzonych badań z  podaniem, kto je przeprowadzał, 

o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
p) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do  Dziennika Budowy będą  
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących 
informacji oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę 
poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie 
dokonania tego odbioru 
Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie 
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
6.6.2. Księga Obmiaru 
 

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym i 
wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru 
stanowi podstawę do rozliczeń. 
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6.6.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów. 
 

Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  
formie  uzgodnionej  w  Programie  Zapewnienia  Jakości.  Dokumenty  te  stanowią 
załączniki do Odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.6.4. Dokumentacja Powykonawcza 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w 
rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować w 
Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w tym celu. Po zakończeniu Robót 
dokumentacja ta zostanie przedłożona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja 
Powykonawcza . 
Wykonawca  powinien  przekazywać Inspektorowi  Nadzoru  Dokumentację Powykonawczą    
w  celu  dokonania  przeglądu  w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie 
określonym w Umowie. 
 
6.6.5. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 

a) Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły Odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
 
6.6.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty  budowy  będą   przechowywane  na   Terenie  Budowy  w   miejscu  
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  
przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
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Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to  Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania 
Robót, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje Odbiorów Robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
2) Odbiór Częściowy, 
3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem) 
4) Odbiór Końcowy, 
5) Odbiór Pogwarancyjny. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach 
Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona 
ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą 
miały Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji 
Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała 
Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji. 
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w 
ST i w Dokumentacji Projektowej. 
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Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  
budowy,  pracowników  nadzoru  i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa dróg 
dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy), 
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie 
gwarancyjnym. 

 
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 
 

Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w 
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach 
zgodnie z hierarchią dokumentów określoną w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie 
wyszczególnione w Przedmiarze Robót. 
Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty 
związane z prowadzeniem Robót: 

a)  wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
b) koszt obsługi geodezyjnej, 
c) koszt rekultywacji terenu, d) koszt wywozu odpadów. 
e) koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót. 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 
• opłaty/dzierżawy terenu 
• przygotowanie terenu 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu. 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

f) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
g) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana 
przez Wykonawcę za daną pozycję w 
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Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania przez niego dodatkowej 
zapłaty za wykonanie Robót. 
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni: 

a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla 

Terenu Budowy, 
b)  eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, c)
 demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
d) prace porządkowe. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1.   Wymagania ogólne 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je 
czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam  
one  występowały. Przyjmuje się,  iż  Wykonawca jest  w  pełni  zaznajomiony z  ich  
zawartością i  wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile 
nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, 
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
10.2.   Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w 
Polsce dotyczących przedsięwzięcia 
 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 
Dz. U. Nr 93, poz.888,   Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888) 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) 
5) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 
poz. 1360) 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
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uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 
881). 
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia  8  listopada 2004  r.  w  sprawie  
aprobat technicznych oraz  jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) 
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z 
późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401) 
12) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej z  dnia  28  
sierpnia 2003  r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z budową instalacji elektrycznych BUDYNKU 
STACJI POMP PRZY UL. STADIONOWEJ W GOŁDAPI. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu   do   wykonania   Robót   
opisanych   w   punkcie   1.1 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zakres prac zdefiniowanych w tej specyfikacji zawiera dostawy i skompletowanie 
instalacji do stanu działania ze wszystkimi systemami i niezbędnym wyposażeniem dla 
funkcji przedstawionych w Dokumentacji Projektowej. W zakres prac wchodzi dostawa, 
instalacja, uruchomienie, testowanie urządzeń, rozruch techniczny systemów opisanych w 
Dokumentacji Projektowej, w tym: 

• rozdzielnice elektryczne, 
•  wlz,  
• instalację oświetleniową  i  gniazd  wtyczkowych  230  V,   
• ochrony przeciwprzepięciową,  
• ochronę od porażeń,  
• połączenia wyrównawcze i uziemienia. 
• instalacji odgromowej i uziemień 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami (np PN-EN 
752-1) oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt 
1. Wykonawca Robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonania Robót  oraz  za  ich  
zgodność  z  Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania 
Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  innych  niż  wskazane  w  Dokumentacji  
Projektowej  i  ST  oraz  wariantowe stosowanie materiałów, przy zachowaniu 
postanowień ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.3 oraz pkt 2.6 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01.00.„Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Przewody. 
 

Przewody instalacji elektrycznej- należy stosować przewody miedziane z żyłą 
ochronną i izolacji z tworzyw sztucznych, przeznaczone do układania na stałe. Do budowy 
zastosować przewody o przekrojach i budowie zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wszystkie przewody izolowane jednożyłowe i przewody kabelkowe muszą mieć żyły 
przewodzące z miedzi, izolację na 750 V, powinny być oznakowane przez producenta, 
posiadać 
kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami tj. 

• przewód neutralny N – kolor niebieski 
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• przewód ochronny PE – kolor żółtozielony 
• przewody fazowe L1, L2, L3 – odpowiednio kolor czerwony, brązowy, czarny. 

 
2.3. Rozdzielnice. 
 

Rozdzielnice wykonać zgodnie z dokumentacją. Rozdzielnice wyposażone w szyny 
zatrzaskowe, listwy przyłączeniowe N i PE, przystosowane do zainstalowania aparatury 
wszystkich producentów. 

2.4. Osprzęt. 
 

Zastosować osprzęt posiadający certyfikat”B” jednego producenta. 
 
2.5. Rury ochronne. 
 

Zastosować  rury  ochronne  RL,  kanały  instalacyjne  i  korytka  z  atestem  
niepalności  o średnicach zgodnych z dokumentacją projektową. Listwy, rurki lub kanały 
instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznych 
uszkodzeń, zgniecień i zniekształceń. Przechowywać je należy w pomieszczeniach 
zamkniętych w temperaturze od -5 do + 25 stopni C w wiązkach z dala od urządzeń 
grzewczych. 
 
2.6. Oprawy oświetleniowe. 

Zastosować oprawy oświetleniowe zgodnie z dokumentacją projektową. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5 
stopni C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach 
zgodnych z PN-86/O-79100[19]. 
 
2.7. Urządzenia 

Urządzenia według Dokumentacji Projektowej. 
 
2.8. Składowanie materiałów 

Bębny  z  kablami  i  przewodami  należy  przechowywać  w  miejscach  
zadaszonych,  zabezpieczonych  przed  opadami atmosferycznymi i bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie 
nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" 
pkt. 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych  robót, jak  też  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne" 
pkt. 4 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
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Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania 
ogólne" pkt.5 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót elektrycznych 
 
5.2.1. Instalacje elektryczne. Wymagania ogólne. 

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych muszą być dostosowane do 
układu sieci TN-S o napięciu znamionowym 400/230 V i częstotliwości 50Hz. 

Rozdzielnice elektryczne budynku muszą umożliwiać odłączenie instalacji odbiorczej 
od instalacji zasilającej i być usytuowane w miejscu dostępnym dla obsługi oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi a także ingerencją osób 
niepowołanych. 

Stosować  w  obwodach  oddzielny  przewód  ochronny  PE  i  neutralny  N.  Jako  
środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki ochronne 
różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA. Parametry tych 
wyłączników (czas wyłączania i wielkość znamionowego prądu wyłączającego) określają 
rysunki dokumentacji projektowej. 

W obwodach odbiorczych instalacji elektrycznych należy stosować wyłączniki 
nadmiarowe o prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników, wymaganej 
zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć, charakterystyce czasowo-prądowej: 
- typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych. 

W instalacjach elektrycznych stosować połączenia wyrównawcze główne i 
miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i 
konstrukcji budynku. 
 Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, 
równoległych do krawędzi ścian i stropów. 

Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę 
bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. 

Żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych muszą być wykonane z miedzi. 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno 

zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego 
usytuowania. 

Stosować należy urządzenia elektryczne, sprzęt i osprzęt o odpowiednich stopniach 
ochrony IP, szczególnie w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem 
elektrycznym. 

Zapewnić należy ochronę przed przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od 
wyładowań atmosferycznych przez zastosowanie na początku instalacji ograniczników 
przepięć. 
 
5.22. Roboty montażowe – układanie przewodów. 
 
5.2.2.1. Układanie przewodów w rurach ochronnych. 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
• wytrasowanie 
• osadzenie uchwytów w podłożu 
• montaż przepustów rurowych z mechanicznym przebijaniem otworów 
• mechaniczne kucie bruzd dla rur 
• odmierzenie , ucięcie i sprawdzenie drożności, 



ST 02.01.00 
 

ST 02.01.00 
 

• wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji 
• zamocowanie rur do uchwytów 
• ułożenie rur w gotowych bruzdach 
• rozwinięcie przewodu 
• sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji 
• odmierzenie i cięcie 
• otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników 
• wciągnięcie przewodów 
• obróbka i zarobienie na sucho kabli 
• podłączenie przewodów 

5.2.2.2.  Układanie przewodów pod tynkiem. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

• przygotowanie bruzd 
• przebicia i montaż przepustów rurowych 
• rozwiniecie przewodu kabelkowego 
• sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji 
• odmierzenie i cięcie 
• zamocowanie przewodu do podłoża 
• wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników. 

5.2.2.3. Wymagania dodatkowe dotyczące robót. 
Każde przejście przewodów przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą 

osłonową. Minimalny przekrój żył przewodzących przewodów kabelkowych dla: 
• obwodów oświetleniowych – 1,5 mm² Cu 
• obwodów gniazd wtykowych – 2,5 mm² Cu 
• obwodów siłowych i zasilających odbiorniki – zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.2.2.4. Montaż tablic rozdzielczych. 
Tablice rozdzielcze wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Załączone w 

projekcie rysunki schematów zasilania i tablic rozdzielczych są wystarczającym 
dopełnieniem niniejszej specyfikacji i stanowią podstawę do sporządzenia kalkulacji 
cenowej. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

• ustawienie rozdzielni na gotowym podłożu 
• wypoziomowanie i skręcenie elementów ze sobą 
• skręcenie szyn ze sobą wszystkich miejscach połączeń 
• podłączenie końcówek kabli zasilających wszystkich odpływowych do zacisków 
• podłączenie przewodu uziemiającego 
• sprawdzenie wszystkich dokręcenie śrub 
• malowanie poprawkowe 

Przy wszystkich tablicach rozdzielczych powinien być umieszczony schemat ideowy połączeń 
z opisem aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych wkładek 
bezpiecznikowych. Schematy zabezpieczyć przed kurzem i wilgocią przez laminowanie. 
 
5.2.2.5. Montaż opraw oświetleniowych. 

Wszystkie oprawy oświetleniowe montować w miejscach wyznaczonych na planach 
w dokumentacji projektowej. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

• rozpakowanie oprawy 
• oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających 
• otwarcie i zamknięcie oprawy 
• obcięcie i obrobienie końców przewodów 
• sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem 
• zamontowanie źródła światła w oprawie 
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• zamontowanie oprawy w akcesoria 
• sprawdzenie świecenia oprawy. 

 
5.2.2.6. Montaż osprzętu. 

Typ  osprzętu  zgodny  i  miejsca  jego  montażu  powinny  być  zgodne  z  
dokumentacją projektową. Wysokość montażu łączników i gniazd – zgodnie z opisem 
technicznym. Przed wykonaniem podłączeń łączników i gniazd należy sprawdzić 
poprawność ich funkcjonowania. 

 
5.2.7. Badania i pomiary. 

Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonania oceny ich wyników muszą być 
sporządzone raporty w ustalony PZJ sposób. 

Badania i pomiary włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona osoba. 
Wszystkie  przyrządy  pomiarowe  użyte  do  badań  i  pomiarów  muszą  posiadać  aktualne 
świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd 
pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. 
Badania i pomiary obejmują: 

• sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
• sprawdzenie poprawności połączeń 
• sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową 
• pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli 
• pomiar rezystancji pętli zwarcia 
• pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 
• badanie wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych 
• pomiar skuteczności szybkiego wyłączenia 
• badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom 
oświetleniowym i siłowym 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00. 
„Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Przedmiotem  kontroli  będzie  sprawdzanie  wykonywania  robót  w  zakresie  ich  
zgodności  z  Dokumentacją  Projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma  obowiązek wykonania badań  na  budowie według 
uzgodnień z  Inspektorem Nadzoru w  celu  wykazania zgodności dostarczonych materiałów 
i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, ST i PZJ. Materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, 
mogą być przez Inspektora Nadzoru zaakceptowane do użycia bez badań. Wykonawca 
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie 
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego – założonej 
jakości. 
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
 
6.2.1. Instalacja elektryczna 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 
• zgodność  zastosowanych  do  wbudowania  wyrobów  i  zainstalowanych  urządzeń  

z  Dokumentacją  Projektową, normami i certyfikatami; 
• poprawność wykonania przejść przewodów przez przeszkody; 
• prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 
• ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych; 
• rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie 

od strony zasilania; 
• skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym; 
• pomiar prądów upływowych; 
• ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów; 
• próbę biegunowości; 
• próbę wytrzymałości elektrycznej; 
• próbę działania; 
• poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi; 
• spadku napięcia; 
• sprawdzenia  załączania  punktów  świetlnych,  kontrola  źródeł  światła,  natężenia  

oświetlenia  w  poszczególnych pomieszczeniach; 
• prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji; 
• spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych 

do Dokumentacji Projektowej. 
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 
niezgodności. 
 
6.2.2. Instalacja odgromowa 

Kontrola jakości wykonania instalacji odgromowej powinna obejmować: 
• sprawdzenie  zgodności  zastosowanych  do   wbudowania  wyrobów  z   

Dokumentacją  Projektową,  normami  i certyfikatami; 
• sprawdzenie ochrony wewnętrznej 
• oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów i materiałów, z 

którego zostały wykonane; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań 

przewodów odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych 
poszczególnych odcinków zwodów i  przewodów odprowadzających, a  także  ich 
zabezpieczenie przed korozją; 

• pomiar rezystancji uziemienia; 
• sprawdzenie stanu uziomów; 
• spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych 

do Dokumentacji Projektowej. Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za 
pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej 
strony do zwodów, z drugiej do wybranych przewodów instalacji piorunochronnej. 
Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień lub 
metodą techniczną. 
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6.2.3.Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące pomiary: 

• głębokość zakopania kabla, 
• grubość podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
• odległość folii ochronnej od kabla, 
• rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy  wykonywać dla  każdego  odcinka  kabla.  
Ponadto  należy  sprawdzić  wskaźnik  zagęszczenia gruntu  nad  kablem  i rozplantowanie 
nadmiaru ziemi. 
 
6.2.4. Instalacja przeciwporażeniowa 
 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości 
ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić 
wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiar głębokości ułożenia bednarki należy 
wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. 
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 
 
7.1. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest: 
• 1 m bieżący np. dla ułożenia kabli 
• 1 sztuka dla urządzeń 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 8. 
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu wg zasad określonych w pkt 8.1.1. ST 00.01.00. „Wymagania 
ogólne". 
Ponadto należy uwzględnić następujące wymagania szczegółowe prze odbiorze: 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• instalacje elektryczne podtynkowe, 
• podłączenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej; 
• wykonanie uziomów. 

 
8.2. Odbiór końcowy 
 



ST 02.01.00 
 

ST 02.01.00 
 

8.2.1. Dokumenty wymagane do odbioru instalacji elektrycznych 
• Dokumentacja powykonawcza podpisana przez wykonawcę robót z naniesionymi 

zmianami i uzupełnieniami w trakcie budowy. 
• Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - dla sieci kablowych zewnętrznych, 
• Dziennik Budowy (kopia) w części dotyczącej. 
• Protokóły  odbiorów  częściowych  (zanikających)  lub  potwierdzenia  w  

Dzienniku  Budowy  (np.  przy  robotach zanikających - odbiór kabli przed ich 
zasypaniem). 

• Świadectwa jakości oraz atesty zastosowanych materiałów (przewody, kable, 
oprawy, słupy, rozdzielnice, UPS-y i inne urządzenia, w tym użyte do montażu), 
protokóły dopuszczeń stosowania w RP, aprobaty techniczne, certyfikaty 
bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą 
techniczną (komplet kart gwarancyjnych producenta ). 

• Instrukcje techniczno-eksploatacyjne i gwarancje w j. polskim dostarczone przez 
producenta lub wykonawcę na każdą instalację lub urządzenie. 

• Protokóły odbioru przez Zakład Energetyczny o ile zachodzi taka konieczność. 
• Oświadczenie Kierownika Budowy o prawidłowym wykonaniu i zakończeniu robót 

zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 
obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i umową oraz o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy i sąsiedztwa (w razie korzystania z niego). 

 
8.2.2. Dodatkowe dokumenty wymagane przy odbiorze robót kablowych średniego i 
niskiego napięcia 

• Protokóły pomiarów ciągłości żył i rezystancji izolacji. 
• Protokóły próby napięciem podwyższonym. 
• Protokół odbioru i przejęcia przez Zakład Energetyczny - jeżeli podlega odbiorowi 

Zakładu Energetycznego. 
 
8.2.3. Dodatkowe dokumenty wymagane przy odbiorze rozdzielnic 

• Protokóły prób montażowych i rozruchowych. 
• Protokóły prób, pomiarów i badań (rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, 

napięcia itp.). 
• Protokół z prób uruchomienia urządzeń i telemechaniki. 

 
8.2.4. Dodatkowe dokumenty wymagane przy odbiorze instalacji elektrycznych 

• Protokóły pomiarów rezystancji izolacji obwodów, pętli zwarcia obwodów zasilaj, 
uziemień (kable, przewody). 

• Protokóły pomiarów ochrony przeciwporażeniowej lub wyłączników ochronnych. 
• Protokóły pomiarów natężenia oświetlenia (lub faktyczne obliczenia dla określonego 

pomieszczenia). 
• Protokóły pomiarów rezystancji uziemień prętowych instalacji odgromowej. 
• Protokóły z prób uruchomienia urządzeń elektrycznych (np. rozdzielnic, agregatów, 

silników itp.). 
• Protokóły ze sprawdzenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 9 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 10 
1) PN-93/E-90401 Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce  
polwinitowej  na  napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne 
na napięcie znamionowe 0,6/1kV 
2) PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe 
3) PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe.(zestaw norm) 
4) PN-EN 60439-1-5Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(zbiór norm) 
5) PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
6) PN-N-01256-5:1998 Znaki   bezpieczeństwa.   Zasady   umieszczania   znaków   
bezpieczeństwa   na   drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
7) PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A 
8)  PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
9)  PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 
10) PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 
badania (Zmiana Az1) 
11) PN-EN 10142:2003Taśmy i  blachy ze  stali  niskowęglowej ocynkowane ogniowo w  
sposób ciągły do  obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
12) PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 
13) PN-IEC 61024:2002 Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Część  1-2:  Zasady  
ogólne.  Przewodnik  B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń 
piorunochronnych 
14) PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne 
15)  PN-83/E-05003.01Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
16)  PN-89/E-05003.03Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
17)  PN-92/E-05003.04Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
18)  PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiór norm) 
19) PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV 
20)  PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice   prądu   przemiennego   w   osłonach   
metalowych   na   napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie (Zmiana A11) 
21)  PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody 
22) PN-76/E-05125Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 
23) PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych 
24)  PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
25)  Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 
26)  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
27)  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V 
Instalacje elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż 


