
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Gołdapi

19-500 Gołdap ul. Wolności l1 tel.: 87 615-15-47 teVfax: 87 615-06-77; e -mail:
psse. goldap@ois. gov.pl

Gołdap, dnia 16.12.2021 r.

HK,9020.1.47.202l

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ustęp l pkt. l roąorządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości

wody przemaczonej do spozycia przezfudzi @z.U. z20l7 r,,poz,2294 ze zrn.), w zvliązl<1,1zart.l2 ustęp 1 ustawy z dnia

7 czer,łlca 200l r. o zbiorowyn zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z2020 r.,poz,

2028) oraz art. 4 ustęp l punkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z202| r.,

poz. I95) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody wodociągu lokalnego Kolniszki w dniu 07.12.202Ir. na podstawie

wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu z badań wody:

SprawozdaniezbadńLBBŚizl34gz}Z7lwpslmold28l8PPPPW0037 zdnia10.12.2021r.

Miejsce pobrania: kran w hydroforni wodociągu lokalnego Kolniszki, gmina Gołdap, woda podawana na sieć

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Gołdapi stwierdza

prrydatność wody do spożycia.

uzasadnienie

Na podstawie badan laboratoryjnych próbki wody przezraczonej do spożycia przezludzi pobranej z wodociągu

lokalnego Kolniszki w ramach urzędowej kontroli jakości wody, zbadanej ptzez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczrą w Ełku, Laboratorium Badń Epidemiologicmych Środowiskowych i Żywności, ul. Toruńska 6al1,

19-300 Ełk stwierdzam, że woda:

- w zalaesie zbadanych parametrów mikrobiologiczrych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A
tabeli 1 i części C tabela 1 zńącntkanr I do roąorądzenia Ministra Z&owiaz dnia7 grudniaZ}l7 r. w sprawie jakości

wody przezraczonej do spoZycia przezludzi (Dz. U. z20I7 r,poz,2294 ze nl,);

- z zakresie zbadanych parametrów organoleptycmych i firykochemiczrych odpowiada wymaganiom sanitarnym

określonym w części C tabela 2 zńącmka nr 1 do rozporządzenia Minisfia Zdrowia z dnia7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakości wody przezraczonej do spożycia przezludzi (Dz. U. z2017 r.,poz.2294 ze zr.n.).

PAŃ,STwo$rY POWIATOWY
INSPEKTOR SAbJITARNY

mgr

Otąvmu.ią do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9ą 19-00 Gołdap
2. Burmistrz Miasta Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

w załaczeniu:
1. Sprawozdanie zbńńLBBŚiiu349l2}2|twpslmold28l8PPPPwo037 zdnial0.IL202l t.



Formularz nr PO-W-O3/FOB z dnia 01 .06.2021 PcA
POlsxl! cEilTBUM

A(BlDvl^cJl

AB 6,14

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Laboratorium Badań Epidemiologicznych Środowiskowych i Zywności

19-300 Ełk ul. Toruńska6A11
tel. 087 621-77-69 fax 087 62177 64

NlP 848-11-59-993
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie centrum Akredńacji,

sygnatariusza porozumień EA I\,4LA i lLAc MRA dotyczących Wzajemnego uznawania sprawozdań z badań.
Nr akredytacii AB 614

strona 1/ liczba stron 2

Znak sprawy: LBEŚiż.9051.2,349.2021

Sprawozdanie LBEŚiŹ/

'l. Badania Wykonano na zlecenie:

zIecenie nr

Ełk, dnia: 10.12,202'l r,

349 l 2021 Iwsp / mok / 2818PPPPW0037

Higieny Komunalnej PSSE w Gołdapi

17 Goł l 87 l 2021 z dnia 07.12,2021

\t,

2. obiekt badania: próbka wody do spożycia

3 Cel badania: przedstawienie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie

Wodociąg lokalny Kolniszki - kran W hydroforni Kolniszki, gmina Gołdap,4' Mlejsce' oata l godzlna Po.ranla ProDKl: woda podawana na sieć

pobrana dnia: 07.'12.202'| godzina 09:20

5. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: przyjęta dnia: 07.12.2021 godzina 13:30

6. Próbka pobrana wg instrukcji 1-11/PO-W-03

"Pobieranie i transpońowanie próbek wody do spożycia W obszarze regulowanym prawnie" przez : prac. PSSE w Gołdapi M, Kozłowski

7. Stan próbki zgodny z instrukcją |-01/Po-W-03 "Kryteria oceny przydatności próbek wody przyjmowanych do badań"

8. Warunki transpońu; temperatura 4,2"c

J\

b,
t

Rodzaj badania Data Wykonania badania Kod próbki 349

Fizyczn o-chemiczne 07.12.2021 oznakowanie próbki przez klienta: 65 Goł

PzB Badana cecha
Metoda

Dokument odniesienia Jednostka miary Wynik badania
ż niepewność

wyni ku1

Wańości parametryczne
jakim powinna odpowiadać Woda
Wg Rozp_ |VIZ z dnia 07,12.2017 l

(Dz.U. 2017 r. poz. 2294)

,| Barwa
l\/]etoda spektrof otomekyczna

PN-EN lso 7BB7:2012 mg/l Pt

N
p.g.o.(<5)

wańość pH 7,6

Akceptowalna przez konsumentóW
i bez njeprawidłowych Zmian.

Zalecana Wańość do 1 5 mg/l Pt

2
N,4ętnośc
[,4etoda nefclomctTycżna

PN_EN lso 7 o27 -1..2o1 6-09 NTU p,g.o. (<0,3)

Akceptowalna puez konsumentóW
i bez nieprawidłowych zmian.

zalecany zakres
Wańości do 1,0 NTU

Zapach
Nletodźl orqano cplVcżna

PN_72lc-04557
Z'l R bardzo słaby roślinny N

Akceptowalna puez konsumentóW
i bez nieprawidłowych zmianSmak

N,letoda orqano]eptvczna
z0 brak N

4 Odczyn pH
N/]ctoda potencjometryczna

PN-EN lSO 10523:2012 7,3

temperatura pomiaru 19,5 "c

t 0,,l 6,5 _ 9,5

5 Przewodność elektryczna

właściwa

]V]ctoda konduktometryczna

27BBB:1 999 pS/cm,y25 957

temperatuta pomiaru 20,1 'c
Korekb za pomocą Urządzenia
do łomDenśacii wofuU t€mDeraturu

t61 2500

lnformacje dostarczone przez klienta: p,kt 1,2,3,4,6,
PzB - pozycja z zakresu badań
p.g.o, - poniżej granicy oznaczalności
Sprawozdanie zbadańzawicra wyniki badań objęte zakresem akredytacji orazbadań nieakredytowanych,
N 

- wyniki badań spoza Zakrcsu akredytacji spełniające Wymagania normy PN-EN |So/lEC ,1 7025,
1 , niepewnoŚc wynikU badania podawana ]est, dla Wszystkich uzyskanych Wańoścli liczbowych, jako niepewność rozszerzona przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie
ufnoŚCi 95%, NiepewnośC Wyn]kU dotyczy procesu badawczego, nle obejmuje niepewności związanej z pobieraniem i transportem próbki,
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)a) Strona 2/ liczba stron 2

Sprawozdanie LBEŚiŻ / 349 l 2021 / wps / mok l 2818PPPPWoo37

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod próbki 349

M ikrobiologiczne 07.12.2021 - 10.12.2021 oznakowanie próbki przez klienta: 65 Gol

PzB Badana cecha
I\i]etoda

Dokument odniesienia Jednostka
miary

Wynik badania
Wańość parametryczna Wg Rozp. Mz

zdnia07.12.2o'l7 r.

(Dz, U.20'17 r. poz,2294)

101
ogólna liczba mikroorganizmów W 22'c
l\,4etoda płytkowa, posieW Wgłębny

PN-EN lso 6222:2004 jtu,l ml 2

bez nieprawidłowych zmian

zaleca §ię, aby ogólna liczba mikloorganizmóW nie przekaczała:
'I00jtk /1 ml wwodzie Wprowadzanej do §ieci wodociągowej,

200 jtul ml W loanie konsumenta.

103 Liczba bakterii grupy coli
lV]etoda filtracji membranowej

PN-EN lso 93oa4.2014-12
PN-EN lso %aB] 2o14,12lN.2a17-o4

jtk/100 ml 0 0

1o4 Liczba Escherichia coli
Metoda filtracji membranowej

PN_EN lso 9308_1 :2014-12
PN-EN lSo 9308_1 :2o1 4-12l A1.2017 -o4

jtld100 ml 0 0

105 Liczba enterokokóW kałowych
N/etoda f iltracji membranowej

PN_EN lso 7899-2:2004 jlld100 ml 0 0

PzB - pozycja z zakresu badań
jtk - jednostki tworzące koIonie

AutoryzoWał(a):

Kl EROWNlK LABORATORlUM
EJeQan E:o
srodowisk

idemiolo ,cZnych
wności

mgr inŻ. Edyta

obiektu. Bez pisemnej zgody LaboratoriUm Powiatowej stacji sanitarno-Epidemiologicznej W Ełku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko W całości.
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r, A! icj a ka t i n owskaspecjalista mikrobiologii

Zatwierdził(a):


