
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Gołdapi

19-500 Gołdap ul. Wolności 11 tel.: 87 6t5-15-47 teVfax: 87 615-06-77; e -mail:
pssę. goldap@pis. gov.pl

Gołdap, dnia 76.12.2021 r,

HK.9020.1.49 .202l

Ocena jakości wody

Napodstawie § 21 ustęp 1pkt. 1 rozpotządzeniaMinistra Zdrońazdnia7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości

wody przemaczonej do spozycia przezludzi(Dz. U. z20I7 t.,poz.2294 zenrr.), w rwiqklzart.I2 ustęp l ustawy z dnia

7 ęzerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z2020 r.,poz,

2028) oraz art. 4 ustęp 1 punkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z202l r.,

poz. l95) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody wodociągu lokalnego Mażucie w dniu 0'1.I2.202lr, na podstawie

wyników badń zamieszczonychw sprawozdaniu z badań wody:

Sprawozdanie zbadańLBBŚiŻl3sllz}Z7twpslmoW2818PPPPW0039 z dnia l0.12.202t r,

Miejsce pobrania: kran w hydroforni wodociągu lokalnego Mażucieo gmina Goldap, woda podawana na sieć

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanit'arny w Gołdapi stwierdza

przydatność wody do spoĘcia.

uzasadnienie

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przezraczonej do spożycia przezludzi pobranej z wodociągu

lokalnego Mażucie w ramach urzędowej kontroli jakości wody, zbadanej przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologicmą w Ełku, Laboratorium Badań Epidemiologiczrych Środowiskowych i Zywności, ul. Torńska 6al1,

19-300 Ełk stwierdzam, źe woda:

- w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicmych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A
tabeli 1 iczęściCtabela lzałącntkawldorozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia7 grudnia}Dl7 r.wsprawiejakości

wody przeznaczonej do spoZrycia przezhtdzi (Dz. U. z20l7 r.,poz.2294 ze nn.);

- z zakesie zbadanych pałametrów organolepĘczrych i fizykochemiczrych. odpowiada wymaganiom sanitarnym

określonym w części C tabela 2 zńącmkanr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia7 grudnia Zafi r" w sprawie

jakości wody przezraczonej do spożycia przezludzi (Dz. U. z20l7 t.,poz.2294 zs zn.).
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Otąvmuja do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o,, ul, Sikorskiego 9ą 19-00 Gołdap
2. Burmistrz Miasta Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

W załączeniu:
1. Sprawozdanie zbńńLBEŚiiu3'lt2}Ztlupstmova818PPPPW0039 zdnia10.12.202l r.



Formularz nr PO-W-O3/FOB z dnia 01 .06.2021
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Laboratorium Badań Epidemiologicznych Środowiskowych i zywności
19-300 Ełk ul. Toruńska 6ł1

tel, 087 621-77-69 fax 087 621 77 64
NlP 848-11-59-993

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie centrum Akredwacji,
sygnatańusza porozumień EA MLA i lLAc lVlRA dotyczących Wzajemnego uznawania sprawozdańzbadań,

Nr akredytacji AB 614

strona ,1/ liczba stron 2 AB 614

PCA
POr§xlt crilTrUM

AKnrDYTAcJl

Ełk, dnia: 10.12.2021 lZnak sprawy: LBEsiz,905f .2.351.2021

Sprawozdanie LBEŚiz/

{, Badania wykonano na zlecenie:

351 l 2021 lwsp / mok / 2818PPPPW0039

Higieny Komunalnej PSSE w Gołdapi J\[,
zlecenie nr 17 Goł l87 l2021 z dnia o7.12.2o2'|

2, obiekt badania: próbka wody do spożycia
3 Cel badania: przedstawienie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie

4. Miejsce, data i godzina pobrania próbki: wodociąg lokalny MaŻucie - kran w hydroforni Mażucie, gmina Gołdap,
woda podawana na sieć

pobrana dnia: 07.12.2021 godzina 10:20
5. Data i godzina pfzyjęcia próbki do laboratorium: przyjęta dnia: 07.12,2021 godzina 13:30
6. Próbka pobrana Wg instrukcji 1_11lPo-W-o3

"Pobieranie i transpońowanie próbek wody do spożycia w obszarze regulowanym prawnie" przez : prac, PSSE w Gołdapi M. Kozłowski
7, Stan Próbki zgodnV z instrukcją 0-01/PO-W-03 "Kryteria oceny przydatności próbek wody pnyjmowanych do badań,,

8, Warunki transpońu: temperatura 4,2.c

h

},\

$

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod próbki: 351
Fizllczno-c hemiczne 07.,12,2021 oznakowanie próbki prłez klienta 67 Goł

PzB Badana cecha
Metoda

Dokument odniesienia Jednostka miary Wynik badania i niepewność
wynikur

Wańości parametryęne
jakim powinna odpowiadac Woda
Wg Rozp. lllz z dnia 07.12.2017 l.

(Dz.U, 2017 r. poz. 2294)

1
Banła
]\,4etoda spektrofotomeiryczna PN-EN lso 7887..2012 mg/l Pt

N
9

Wańość pH 7,5

!2 Akceptowalna puez konsumentóW
i bez nieprawidłowych zmian,

Zalecana Wańość do 15 mg/l Pt

2
lVętnoŚć
l\Jlctoda ncf elometryczna

PN-EN lso 7 o27 -1 :2o1 6-09 NTU 0,60 t 0,18

Akceptowalna pzez konsumentóW
i bez nieprawidłowych zmian.

zalecany zakres
Wańości do 1,0 NTU

Zapach
,VJctoda or9anolcptyczna

PN-72lc-o4557
zlR bardzo słaby roślinny N

Akceptowalna pŻez konsumentóW
i bez nieprawidłowych zmianSmak

[,4etoda organoJcptyczna z0 brak N

4 Odczyn pll
l\,4etoda potencjometryczna

PN-EN lso 10523:2012 7,1

temporatura pomiaru 20,8 Óc

t 0,1 6,5 _ 9,5

5 Przewodność eIektryczna

WłaściWa

N,4etoda kond!ktomctryczna

PN-EN 27BB8:1999 pLS/cmy25 ,l 0o2

temperatura pomiaru 21,0 
oc

Korekla za pomocą urządzenia
do kompensacii wDłWu temDeraturu

t64 2500

lnformacje dostarczone przez klienta: p-kt 1 ,2,3,4,6,
PzB - pozycja z zakresu badań
p,g,o, - poniżej granicy oznaczainości
Sprawozdanie z badań zawieraWniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych,
N - wyniki badań spoza zakresu akredytacji spełniające wymagania normy PN-EN lso/lEc 17025,

- niepewnośó wyniku badania podawana jest, dla wszystkich uzyskanych wańoścli liczbowych, jako niepewność rozszerzona przy współczynn rozszenenia k=2 i poziomieufności 95%, Niepewność Wyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewności zvriązaneiz pobieraniem i hanspońem próbki.
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Formll|;]r7 nr Pó_\^/-o3/Fnn 7 d^i^ cj n^ )flr1 strona 2i licżba Stron 2

Sprawozdanie LBEŚ|Z t 351 l 2021 / wps / mok / 2818PPPPW0o39

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod próbki; 351

M ikrobioloq iczne 07.12.2021 - 10.12.2021 oznakowanie próbki przez klienta: 67 Gol

PzB Badana cecha
I\iletoda

Dokument odniesienia
Jednostka

miary
Wynik badania

Wańość parametryczna wg Rozp. MZ
zdniaO7.12.2O17 r.

(Dz. U.2017 r, poz.2294)

101 ogólna liczba mikroorganizmóW W 22"c
Ivletoda płytkowa, posieW Wgłębny

PN-EN lso 6222:2004 jtk/1 ml

bez nieprawidłowych zmian

zaleca się, aby ogólna liczba mikoorganżmów nie przek.acała:
100 jtk /1 ml wWodzie Wprowadzanej do sieciwodociągowej,

200 itldl ml w kranie konsqmenh.

103
Liczba bakterii grupy coli
Ny'etoda f iltracji membranowej

PN_EN iso s3oa-1 :2o1 4-12
PN-EN lso 9308ł :2o1 4-12l A1 :2017 -o4

jtu100 ml 0 0

1o4 Liczba Eschcrichia coli
I/]etoda f iltrac]l mcmbranowei

PN-EN lso 93oB-1 :2o1 4-12
PN-EN lSo 93oB-1 :2o1 4-12l A1 :2017 -04

jtld100 ml 0

105
Liczba enterokokóW kałowych
N/]etoda filtracji membranowej

PN-EN lso 7B99-2,.2oo4 jtld100 ml 0 0

PzB - pozycla z zakresu badań
jtk - jednostki tworzące kolonie

Autoryzował(a):

KlERoWN tńbóozlnru
Baclań trł i tro d.ibrbs icznych

\
mgr AIicja Kalinowska

specjali§ta mikrob;ologii

Zatwierdził(a):

KiERoWNlK LABcRATORlUM
Badań Epider-riiolo gicznych
Środowiskowy

mgr inŻ. Edyta

noŚci

obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium PoWiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej W Ełku sprawozdanie nie może byó powielane inacz8j jak tylko W całości.
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