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Ocena jakości wody

Na podstawie § 2t ustęp 1 pkt, 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spoĘciaprzezludzi(Dz.U.z20l7 r.,poz.2294 ze zm.), w złliąilłlzart.lZ ustęp l ustawy z dnia

7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z2020 r,,poz.

2028) oruz art. 4 ustęp l punkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z202l r.,

poz. 195) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody wodociągu lokalnego Mażucie w dniu 28.03.2022 r. na podstawie

wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu z badań wody:

Sprawozdani e z badań LBEŚLŻ l 2 4 5 Zt 2022 z dnia 3 l .03 .2022 r.

Miejsce pobrania: woda podawana na sieć, kran w hydroforni wodociągu lokalnego Mażucie, gmina Gołdap

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdza
prrydatność wody do spożycia

pod względem parametrów mikrobiologicznych

uzasadnienie

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spozycia przezludzi pobranej z wodociągu

lokalnego Mazucie w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, stwierdzam, że woda:

- w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicarych odpowiada wymaganiom sanitamym określonym w części A
tabeli l iczęściCtabela lzałącznkanr l dorozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia7 grudnia2017r.wsprawiejakości

wody przemaczonej do spozycia przezludzi (Dz. U. z20l7 r,,poz,2294 ze zrrl.);
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Otrzymuj ą do wiadomośoi :

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o,, ul, Sikorskiego 9ą 19-00 Gołdap
2. Burmistrz Miasta Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19_500 Gołdap
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi, ul, Wojska Polskiego 1l, 19-500 Gołdap

W załączęniu:
l. Sprawozdanie z badan LBEŚiZ 1245z]2022 z dnia3l.03.2022 r..
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