
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Gołdapi

19-500 Gołdap ul. Wolności 11 tel.: 87 615-15-47 tel/fax 87 615-06-77; e -mail: psse.qoldap@san-ępid.qoy.p|

Gołdap, dnia 28.0'1 .2022 r

HK.9020.1 .40.2022

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ustęp 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 t. w sprawie jakości

wody przemaczonej do spozycia przez lldzi (Dz. U. z 2017 t., poz. 2294 ze nn.), w nviązku z art, 12 ustęp l ustawy

z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzenil w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolĘ

Dz.U, z2020 r.,poz.2028) oraz art. 4 ustęp l punkt l ustawy zdnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(tekst.jednolĘ Dz,U. z202I r,,poz. l95 ze zrn.) po prznprowadzeniu kontroli jakości wody wodociągu lokalnego

Mażucie w dniu 20.07.2022 r. na podstawie wyników badń zamieszczonychw sprawozdaniu z badania wody:

SprawozdaniezbadńLBBŚŻll94l}}2}lwpslmok/2818PPPPW0039 zdnia25,07.2022r.,datawpĘwu:ż6.0'1.2022r.

Miejsce pobrania: woda podawana na sieć, kran w hydroforni wodociągu lokalnego Mażucie, gmina Gołdap

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdza

prrydatność wody do spożycia.

uzasadnienie

Na podstawie badń laboratoryjnych próbki wody przenlaczonej do spozycia przezludzipobranej z wodociągu

lokalnego Mazucie w ramach urzędowej konfioli jakości wody, zbadanej przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologicmą w Ełku, Laboratorium Badań Epidemiologiczrych Środowiskowych Zywności, ul. Torńska 6a/I,

19-300 Ełk stwierdzam, żewoda:

- w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicmych odpowiada wymaganiom sanitamym określonym w części A
tabelil iczęściCtabelalzńącntkanrIdorozporządzeniaMinistraZdrowiaz'dnia7grudniaż0l7r.wsprawiejakości

wody przentaczonej do spoż,ycia przezludzi (Dz. U. z2017 r.,poz.2294 ze an.);

- w zakresie zbadanych parametrów organoleptycntych i fizykochemiczrych odpowiada wymaganiom sanitarnym

określonym w części C tabela 2 zŃącmka nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia 2017 r, w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spozycia przezladzi (Dz. U. z2017 r.,poz.2294 ze mt.).
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w załaczeniu:
1, Sprawozdanie zbadńLBEŚŻ/L94DOż2lwpstmold28l8PPPPWO}39 z dnia}S.07.2a2 t,, data wpływu: 26.07.2022 r.

Otrzymu.ią do wiadomości :
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9ą l9_00 Gołdap
2. Burmistrz Gołdapi,PlacZwycięstwa 14, 19-500 Gołdap



Formularz nr PO-W-03/F08 z dnia 02.05.2022
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Laboratorium Badań Epidemiologicznych Środowiskowych i Zywności
19-300 Ełk ul. Toruńska 6ł1

tel. 087 621-77-69 faxO87 621 77 64
NlP 848-11-59-993

Laboratorium badawcze akredytowane pzez Polskie Centrum Akredytacji,
sygnatańusza porozumień EA lvlLA i lLAC MRA dotyczących Wzajemnego uznawania sprawozdań z badań.

Nr akredytacji AB 614

Strona 1/ liczba stron 2 AB 614

PcA
PoL§xlI cEilTBUM

AKBrDYTAcJI

Znak sprawy: LBEŚiŻ.9051.2.194.2022

Sprawozdanie LBEŚiż

{. Badania wykonano na zlecenie:

zlecenie nr

Ełk, dnia: 25,07.2022r

194 l 2022/wps / mok/ 2818PPPPW0039

Higieny Komunalnej PSSE w Gołdapi

'l4coł l 5E l 2022 z dnia 20,07.2022

2, obiekt badania: próbka wody do spożycia
3 Cel badania: przedstawienie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie

4. Miejsce, data i godzina pobrania próbki: wodociąg lokalnY Mażucie - kran W hYdroforni Mażucie,
gmina Gołdap Woda podawana na sieć

pobrana dnia: 2o.o7.2o22 godzina 08:15

5. Data igodzina prżyjęcia próbki do laboratorium: prżyjęta dnia: 20.07,2022 godzina {1:oo

6. Próbka pobrana wg instrukcji 1-11/Po-W-03

"Pobieranie i transpońowanie próbek wody do spożycia w obszarze regulowanym prawnie" przez : prac. PSSE w Gołdapi M, Kozłowski

7. stan próbki zgodny z instrukcją 1-01/Po-W-03 "Kryteria oceny przydatności próbek wody przyjmowanych do badań"

8. Warunki transpońu: temperatura 3,5 'C
Rodzaj badania Data Wykonania badania Kod próbki 194

Fizyczno-c hemiczne 20,07.2022 oznakowanie próbki przez klienta 54 Goł

PzB Badana cecha
Metoda

Dokument odniesienia Jednostka miary Wynik badania
t niepewność

wyniku1

Wańości parametryczne
jakim powinna odpowiadać Woda
Wg Rozp. IVIZ z dnia 07.12.2017 f.

(Dz.U. 2017 r. poz.2294)

1 Barwa
Metoda spektrof otometryczna

PN-EN lso 7887:2012 mg/l Pt
7

wańość pH 7,6

!2 Akceptowalna przez konsumentóW
i bez nieprawidłowych Zmian.

Zalecana Wańość do 15 mg/l Pt

2 IViętność
l\/etoda nefelometryczna

PN-EN lSo 7 o27 -1..201 6-09 NTU o,57 ! 0,17

Akceptowalna puez konsumentóW
i bez nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakres
Wańości do 1,0 NTU

3

Zapach
t\,4etoda oaganoleptyczna

PN-72lC-o4557
ZlR bardzo słaby roślinny N

Akceptowalna pzez konsumentóW
i bez nieprawidłowych zmianSmak

l\4etoda oroanoleptvczna
z0 brak N

4 odczyn pH
Metoda potencjometryczna

PN-EN lso 10523:2012 7,2

bmper*uE pomiaru 2o,9 Óc

t 0,1 6,5 , 9,5

5 P rzewodność elektryczna

Właściwa

Metoda konduktometryena

PN-EN 27888:1 999 pS/cm125 1 010

temPeEłura pomiaru 21,o 
oc

Korekła za pomocą urządzćnia
do kómDenśacii wbfuu tpmn.rrfi lru

t65 2500

lnformacje dostarczone przez klienta: p-kt ,1,2,3,4,6.

PzB - pozyĄazzakresu badań
Sprawozdanie z badań zawiera Wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych.
N 

- wyniki badań spoza zakresu akredytacji spełniające Wymagania normy PN-EN lso/lEc 1 7025,
1 - niepewnoŚĆ wyniku badania podawana jest, dla Wszystkich uzyskanych Wańoścli liczbowych, jako niepewność rozszeżona pzy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie
ufnoŚci 95%. Niepewnośćwyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewności z\r,riązanąz pobieraniem itranspońem próbki.
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Sprawozdanie LBEŚiz t 194 l 2022 / wps / mok / 2818PPPPWoo39

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod próbki: 194

Mikrobiologiczne 20,07.2022 - 23.07 .2022 oznakowanie próbki przez klienta 54 Goł

PzB Badana cecha
Metoda

Dokument odniesienia Jednostka
miary

Wynik badania
Wańość parametryczna wg Rozp. Mz

zdnia07.12.2017 r.
(Dz, v. 20'17 r, poz, 2294)

101 ogólna liczba mikroorganizmóW W 22'c
Metoda płytkowa, posieW Wgłębny

PN-EN lso 6222,.2004 jtk/1 ml nie WykMo

bez nieprawidłowych zmian

Za eca s ę aby ogó|na i czba m krooroan zmóW n e
pżeklaczala 100 ]tk /1 m wWodż e Wprowadżane] do s eci

Wodoc ąqoWei,
200 jtk/1 m] W kranie konsumenta

103
Liczba bakterii grupy coli
Metoda filtracji membranowei

PN-EN Iso 9308-1 :2o1 4-1 2
PN-EN lSO 9308-1 :201 4-12l A1:2017 -04

jtld,l00 ml 0 0

1o4 Liczba Escherichia coli
Metoda filtracji membranowej

PN-EN lso 9308-1 :201 4-1 2
PN-EN lso 9308-1 :2o1 4-12l A1 :2017 -04

jtk/100 ml 0 0

105 Liczba enterokokóW kałowych
Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 7899-2:2004 jtld100 ml 0 0

PzB-pozycjaZzakresu
jtk - jednostki tworzące kolonie

Autoryzował(a):

ZatWierdził(a):

, KlERoWNlK oDDZIAŁU
Badań Mikrobiologicznych

l-\
mgr Alicja\&łtrinowska

specjalista miklobiologii

. KlERoWNlK oDDZ|AŁU
tJadań Mikrobiologicznych

lV
mgr Alicja kiłlnowska

specjalista mikiobiologii

Laboratońum Powiatowej stacji sanitamo-Epidemiologicznej W Ełku sprawozdanie nie może być powielane inaeej jak tylko W całości.

KoNlEc sPRAWoZDANlA


