
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Gołdapi
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Gołdap, dnia 27 .10.2022 r.
HK,9020.3.39.2022

Ocena jakości wody

NaPodstawie § 2l ustęp 1pkt. l rozporządzeniaMinistra Zdrowiazdnia7 grudnia 2017 r. wsprawie jakości

wodyprzeutaczonej do spoĄucia przezludzi (Dz. U. z2017 r.)poz.2294zenn.), w związkuzart. 12 ustęp 1ustawy

z dnia7 cze.rwca2001 r, o zbiorowym zaopatzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolĘ
Dz,U.z2020r.,poz.2028zenrl.)orazart.4ustęp l punktl ustawy zdnial4marca 1985r. oPństwowej Inspekcji

Sanitarnej (tekst jednolĘ Dz.U, z202l t.,poz. l95 ze zm.) po przeprowadzeniu konfooli jakości wodociągu publicznego
GołdaP w dniu 12.10,2022 r. na podstawie wyników badń zamieszczonychw sprawozdaniach z badań wody:

SprawozdaniezbadańnrLBEŚŻ/1276Z/2022zdnia17.10.2022t.,datawpływu 17.10.ż022r.:

Sprawozdanie zbadń46l305/22/SoK z dnia26,10.2022 r,, data wpływu:26.10.2022 r.

Miejsce Pobrania woda podawana na sieć, kran w hydroforni wodociągu publicznego Gołdap, ul. Sikorskie go 9a,
l9-500 Gołdap

państwowy powiatowy Inspektor sanitarny w Gołdapi stwierdza
prrydatność wody do spoĘcia

uzasadnienie
Na Podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spoĄcia przezludzipobranej z wodociągu

Publiczrrego GołdaP, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsrębiorstwo Wodociągów
iKanalizacji SP, z o.o., ul, Sikorskiego9 a,19-500 Gołdap ńadanejprzezPowiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczrą
w Ełku, Laboratorium Badan Epidemiologiczrych Środowiskowych Zywności, ul. Toruńska 6al1,19_300 Ełk oraz
Laboratorium JS Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczńska l80, 81-57l Gd}nia, stwierdzam, ze woda:
- w zakresie zbadanYch Parametrów mikrobiologicnlych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A
tabeli l i częŚci C tabela I załącznkanł l do rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnial grudniał}ll r. w sprawie jakości
wody przentaczonej do spożycia przezludzi(Dz. U. z20l7 r.,poz,2294 zenn.);
- w zakresie zbadanYch Parametrów organolepĘcmych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym
okreŚlonYm w częŚci Ctabela}zńącmkanr l do rozporządzeniaMinistra Zdrowiazdnial grudnia 20t7 r,w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przezhldzi(Dz,U. z20l7 r.,poz,2294 ze mt.),

PAŃSTWOWY POWIATOWY

Mentel

Otrzymu.ią do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i lQnalizacji Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9a, 19-00 Gołdap
2. Burmistrz Gołdap\Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
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Znak sprawy: LBEsiż.9051.3, 127 6.2022

Sprawozdanie LBEŚiŻi 1276 z l 2022

1, Badania wykonano na zlecenie; Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanaliza€ji sp. z o. o.

ul. Sikorskicgo 9a, 19-500 Gołdap

zlecenie nr W l 128 / Goł z dnia 12,'lo.?022

2, Obiekt badanla: próbka wody do spożycia

3 col badenla; pr.ed§tawieni6 WynikóW badań W ob§zarze legulowenym prawnle

4. Miej§ce, data l godzlna pobrania próbkl: Wodociąg publiczny Goldap - kran W hydrofornii Goldap,
u|. sikor§kiBgo 9a, 19-500 §oldap

pobrana dnia: 12.'l},2o22 godzina 07:50

5, D.ta i godzina przy|ęcla próbki do laboratorium: przyjęta dnia] 1ż.10,2o2z godzina 10;30

6. Próbka pobrana wg ln§trukcjl l-t 1/Po-W-03

ltr
W.'Ł Ł\-h§ĘŁ

łt
/t0

{|
ł,I

"Poblcranle l transpońowanie próbek wody do §pożycia w obszarze regulowanym prawnie" przez : prac. PSSE w Gołdapi M. Koz}owski

7. Stan próbki zgodny z instrukcią 0-01/PO-W-03 "Kryteria oceny przydatności próbok wody przyjmowanych do badań"
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zleceniodawca
Pzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalźacji Spółka z o.o.
SlKoRSKlEGo 9A
19-500 GoŁDAP

Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
Opis próbki:WODA DO SPOZYClA
SUW Gołdap

I

ł\
c,

Data pzyjęcia próbki 12.10.2022

Data rozpoczęcia badań 12.10.2022

Data zakończenia badań 25.10.2022

Data utwożenia sprawozdania 26.10.2022
Próbka pobrana pżez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o,

Stan próbki: bez zaslrzeżeń

lnformacje dotyczące pobierania próbek:

Metoda* PN-EN lSO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Protokoł poboru próbek n r: 9/Sol(Kl(1 z 1 0 l 2022

Data poboru: 12.1 0,2022

Punkt poboru, miejsce poboru: SUW Gołdap

lmię i nazwisko: Krzysztof Krokos
ffi

llr
il"

U
W
!ń ał.

ŁVfrd§

sfiK RfiTp,§,:;iT

Rodzaj badania
Metoda Jednostka Wynik Kryterium stwierdzenie

zgodności
* Barwa a)

PN-EN lSO 7887:2012 Metoda C, PN-EN lSO
7887:201ZAp1:2015-06

mg/l Pt <5 (5ś1)

* Mętność 4)

PN-EN lSO 7 027 -1 :201 6-09 NTU 0,34

*pHzlłl
PN_EN lSO 10523:2012 7,2!0,2 6,5-9,5

* Przewodność elektryczna właściwa a)

PN_EN 27888:1999 pS/cm 492

* Temperatura 1) 3)

PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastąpienia) "c ,10,1

# Zapach5)
PB-12 wydanie 1 z dnia 18,12.2017 Akceptowalny

1) Norma wycofana bez zastąpienia, wyniki mogą być wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

2\ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonĄ do spożycia przezludzi (Dz. |J. z2017 r. poz,2294)

3) Badanie wykonywane w miejscu pobrania próbek.

a) Badania. wykonano metodami zatwierdzonymi przez państwowego powiatowego lnspektora sanitarnego w zgierzu (decyzja nr
PP l s. HŚ. 9020. 59 1,1 .2021, z dn, 28.1 0.2021 r,).

5) Badania wykonano metodami zatwierdzonymi pzez państwowego powiatowego lnspektora sanitarnąo w zgierzu
(decyĄa nr PP|S.HS.9020.599. 1 .202'| . BP z dn. 31 .12.2021 r,),

Badanie: Zapach Wykonano W laboratoriUm AleksandróW Łódzki 95-070, ul. lGNACEGo DASZYNsKlEGo 1 16

Autoryzował:
Kżysźof Krokos, Lider ds. jakości poboróW, sekcja Poboru Próbek

J,S. HAM|LTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATOR|UM BADAWCZE

ul. chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel, +48 58 766 99 00

2 6, 1fi, 2E?3

Zgodny
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sPRAWozDANlE z BADAŃ NR 461305/2zsoK

Wojciech Penier, Kierownik Pracowni Analiz Środowiska,
'Wyniki analiz podwykonawczych są autoryzowane prżez osoby upoważnione pźez zewnętźnego doslawcę badań

sprawozdanie z badań opatżono certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland sp. z o.o.

Adres laboratorium:
ul. Aleksandrowska 61A, 95-100 Zgiez

KoNlEc sPRAWozDANlA

stronie M.hamilton-com,pl,
* Badanie akredytowane
# Badanie Wykonane przez zewnętrznego dostawcę

J.S. HAM|LTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATOR|UM BADAWCZE

Ul. chwaszczyńska 'l80, 81-571 Gdynia, tel, +48 58 766 99 00
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