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Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ustęp l pkt. l roąorządzenia Ministra Zdrowiaz dnia7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości

wody przezrtaczonej do spożycia przez lldzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze nn.), w związ]g z art. 72 uĘp 1 ustawy

z dnia'1 czerwca2001 r. o zbiorowym zaopatrzenil w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity

Dz. U. z2020 r., poz.2028 ze zm.) oraz art. 4 ustęp l punkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (tekst jednoliĘ Dz.U. z 202l r., poz. l95 ze zm.) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody wodociągu

Publicznego Kowalki w dniu 06,12.2022 r. na podstawie wyników badń zanieszczonych w sprawozdaniach zbadań
wody:

SprawozdanięzbadńLBBŚiŻll5}lz/2)Z2zdniaOg.12.202żr.,datawpłyłVtl 09,12.2022r,;

Sprawozdanie zbadń rlr 562950l22lSOK z dnia2|.12.2022 r., datawpĘwu 21.12.2022 r,

Miejsce pobrania: kran w łazience szkoła podstawowa w Grabowie, gmina Gołdap

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdza

przydatność wody do spoĘcia

uzasadnienie

Na Podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przemaczonej do spożycia przezludzipobranej z wodociągu

Publiczrrego Kowalki, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji SP. z o.o., ul. Sikorskie go 9 a, l9-500 Gołdap-zbadan ej przezPowiatową Stację Sanitarno_Epidemiolo giczną
w Ełku, Laboratorium Badan Epidemiologicnych Środowiskowych Zywności, ul. Toruńska 6a/1,19-300 Ełk oraz
Laboratorium JS Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska l80, 81-57l Gdynia, stwierdzam, że woda:

- w zakresie zbadatYch Parametrów mikrobiologiczrych odpowiada wymaganiom sanitarnyn określonym w części A
tabeli 1 i częŚci C tabela l załąculkanr 1 dorozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia7 grudnia11t1 r, w sprawie jakości
wody przeanaczonej do spozycia przezludzi (Dz. U. z20l7 r.,poz.2294 ze an.);

- w zakresie zbadanYcb parametrów organoleptycmych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitamym
okreŚlonYm w częŚci C tabela2 załącmkanr l do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnial grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeztaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U. z2Ot7 r.,poz.2294 ze nrl.).

PAŃSTWOWY
INSPEKTOR

POWTĄTOWY
SANTTABNY

Otrzvmują:
l. Przedsiębiorstwo Wodociągów i lGnalizacji Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9ą l9-00 Gołdap
2. Burmistrz Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

W zńączrniu:
l. §prawozdanie z b adń tsEŚiŻt tsobn022 z dnia 09.12.ż022 r.,data wpĘwu 09.12.20ż2 r.;
2. Sprawozdanie zte'dńnr 562950l22/SoKz dŃa21,I2.2022r., datawpĘwu 21.12.2022r.

Gołdap, dnia 21,12.2022 r,
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Formularz nr PO-W-03/F08 z dnia O2.a5,2022
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiol§giczna

Laboratorium Badań Epidemiologicznych Środowiskowych i

19-300 Ełk ul. Toruńska 6fu1
tel. 087 B21-77-63 fax 087 621 77 64

NtP 848-1 1_59-993
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PzB - pożyąa zzakresu badań
§pfawozdinię z bad€ń zawiera wyńiki badań 6bjęt§ zakr€§€m akredyłscii oraz badań nieakredytowanych"
N-wyniki badań spoza zakresu akredytacji sp€łniające wymagania norrrry PN-EN lSOlEC 17025.
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zleceniodawca
Pzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o,o.
SlKoRSKlEGo 9A
19-500 GoŁDAP

Data przyjęcia próbki

Data rozpoczęcia badań

Data zakończenia badań

SPRAWoZDAN|E Z BADAŃ NR 562950/2usoK
11,(

ą,

Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
Opis próbki: WODA DO SPOZYC
Wodociąg Kowalki- Szkoła

Stan próbki: bez zaslzeżeń
ł \' łlł ;l. .!_d, .t rY- 6t Y;,.

Ęr

Próbka pobrana przez pracownika J,S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Data utworzenia sprawozdania

lnformacje dotyczące próbek:

Metoda* PN-EN lSO 19458:2O07, PN-ISO 5667-5:2017-10

Protokół poboru próbek nr: 6/SO|(KC/0 6 l 12t2O22

Data poboru: 06.12.2022

Punkt poboru, miejsce poboru: Wodociąg Kowalki- Szkoła Grabowo- kran przy umywalce WC

lmię i naałisko: Kzysztof Czopur

kran
] . ;]h Ą y., GoŁDAPll,FTAT

21, 1?,

sEfi:,ą§]?

06,12,2022

06,12.2022

20.12.2022

21j22022

Rodzaj badania
Metoda

stwierdzenie
zgodności

l Barvva 2) 3} 5)

PN-EN lso 7887:2012 Metoda c, PN_EN lso
7887,.201 1 :2015-06

' Mętno56 a 
"l "l

PN-EN lSO 7 027 -1 :201 6-09

' pl1 zl sl

PN-EN lSO 10523:2012 Zgodny

' Przewodność elektryczna wlaściwa'')
PN-EN 27888:1999 Zgodny

'Temperatura 1) 4)

PN-77/c-04584 (norma wycofana bez zastąpienia)

ł zapachzl 6)

PB-12 wydanie 1 z dnia 18,12.2017 Zgodny

|) Norma wycofana bez zastąpienia, wyniki mogą byc wykorzystywane w obszaze regulowanym prawnie

|) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2O17 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz, łJ. z2017 r, poz.2294)

]) Wańościprogoweniezdefiniowane.

t) Badanie wykonywane w miejscu pobrania próbek.

5) Badania. wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Zgierzu (decyzja nr
P P l S. H 5.9020 .591 .1 .2022. z dn.'l 9,1 0,2O22 r.).

i) Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego W Zgierzu
(decyzja nr PP|S,HS.9020.599,1.2021.BP z dn. 31.12,2O21 r.).

Badanie: Zapach wykonano W laboratorium Aleksandrów Łódzki 95-070, ul. lGNAcEGo DASZYNSKIEGo 1 16

Strona 1 / 2

Jednostka Wynik Kryterium

mg/l Pt 6 ż.2
Akceptowalna pzez
konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian

NTU 0,23 t 0,04

Akceptowalna przez
konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian.
Zalecany zakes wartości do

1,0

7,3 ź 0,2 6,5-9,5

pS/cm 652 i 80 ś 2500

10,3 t 0,5

Akceptowalny
Akceptowa|ny przez
konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian

J.S. HAM|LTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATOR|UM BADAWCZE

ul, chwaszczyńska 180,81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

a:i.
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Autoryzował:
Krzysztof Krokos, Lider ds. jakości poborów, Sekcja Poboru Próbek
Wojciech Penier, Kierownik Pracowni Analiz Środowiska, Pracownia Analiz Środowiska
Wyniki analiz podwykonawczych są autoryzowane przez osoby upoważnione przez zewnętźnego dostawcę badań
Sprawozdanie z badań opatrzono certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.s. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Adres laboratorium:
ul. Aleksandrowska 614, 95-'l00 Zgiez

APPRoVED

KoNlEc sPRAWozDANlA

]tronie M.hamilton.com,pl,
'Badanie akredytowane
t Badanie wykonane puez zewnętżne9o dostawcę
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J.S. HAM|LTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATOR|UM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska ,180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

Gafta


