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Ocena jakości wody

Na podstawie § 2l ustęp 1 pkt, l roąorządzenia Ministra Zdrowiaz dnia7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości

wody przezrlaczonej do spozycia przezhldzi (Dz. U. z20l7 r.,poz.2294 zęnrr.), w zwiqkuzart, 1ż ustęp 1 ustawy

z dnia7 częrwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ekst jednolity

Dz. U, z 2020 r., poz. 2028 zs zrt.) oraz art. 4 ustęp l puŃt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (tekst jednolĘ Dz.U. z 202I r., poz. l95 zę zn.) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody wodociągu

publicznego Gołdap w dniu 06,12.2022 r. na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniach zbadń
wody:

Sprawozdani ę z badńLBEŚiŻl 1498Z/2022 z dnia 09,12.2022 r.,data wpĘwu 09.12.2022 r.;

Sprawozdanie zbadańnr 562949l22lSoK z dniaZ|.12.2022 r,, data wpłuu 21.12.2022 r.

Miejsce pobrania: kran w stolówce Straży Pożarnej, ul. Wojska Po|skiego 19, 19-500 Gołdap

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdza

przydatność wody do spoĘcia

uzasadnienie

Na Podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spozycia przezhdzipobranej z wodociągu

Publicznego Gołdap, w ramach wewnętrzrej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sikorskiego9 a,19-500 Gołdap zbadanej przezPowiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczrą

w Ełku, Laboratorium Badań Epidemiologicznych Środowiskowych Zywności; ul. Toruńska 6a/1, 19-300 Ek oraz

Laboratorium JS Hamilton Poland Sp. z o.o., ul, Chwaszczyńska l80, 81-57l Gdynia, stwierdzam, żewoda:

- w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicmych odpowiada uymaganiom sanitarnym określonym w części A
tabeli l i części Ctabela l załącntkanr l dorozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia7 grudnia2017 r. w sprawie jakości

wody przemaczonej do spoĄciaprzęzludzi(Dz,IJ. z2017 r,,poz.2294 ze nn.);

- w zakresie zbadanych parametrów organoleptyczrych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym

okreŚlonym w części C tabela 2 załącmka nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakości wody przezrtaczonej do spozycia przezludzi(Dz. U. z20l7 r.,poz.2294 ze nrl.).
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Otrzymują:
l. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9a, 19-00 Gołdap
2. Burmistrz Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, l9-500 Gołdap

W załąęzęniu:
1. Sprawozdanie zb adńLBEŚlŻlI498z/202ż z dnia}9.Iż,2022 r., data wpłyrłu 09.12.2022 r.;

2. Sprawozdanie ztr;dńnr 562949l22lSOKzdńa21.12,2022 r., datawpływtl2I.12.2a2r.


