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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o,

ul. Sikorskięgo 9 ą 19-500 Gołdap

Ocena okresowajakości wody ptzeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzącej

z wodociągu lokalnego Mżucie
§

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi dzińając w oparciu o:

. § 22 ustęp l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia

przezludzi (Dz, U. z20l7 r.,poz.2294 ze zm.),

, art,4 ustęp 1 puŃt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U, z2Oż1 r.,

poz. L95 ze zrul.),

, art.l2 ustęp 1 ustawy zdnia7 częrwca}}}l r. o zbiorowym zaopatrzenilw wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(tekst jednolĘ Dz. U . z 2020 r,, poz. 2028 ze zm.)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami zbadafl próbek wody pobranej w okresie od 01.01.2022 r, do 3l,L2.20ż2 r.

z wodociągu lokalnego Mazucie w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Gołdapi orżv wewnęłmej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9 a, l9-500 Gołdą

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE
W ramach prowadzonego nadzoru sanitamego nad jakością wody przezrtaczonej do spoĄcia przez ludzi

w dniach 08.03.20ż2 r,, 14.03.ż022 r.,28,03.2022 r.,04.04.2022 r,, 18.05.2022 r.,22.06.2022 r.,20,07.2022 r.,

14.09.2022r,,06.12,2022 r., pobrano do badań laboratoryjnych fizykochemiczrych i mikrobiologiczrych wodę ze stĄch
monitorowanych punktów z wodociągu lokalnego Mażucie.

Badania jakości wody przeprowadzone byĘ zgodnie z ustalonym na 2022 r. harmonogramem poboru próbek

wody w zakresie objętym monitoringiem - paramętry grupy A, paramehy grupy B.

Z parametrow mikrobiologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli i liczbę Eschęrichia coli, liczbę

ęnterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 220 C.

Z parametrów organoleptycmych i fizykochemicnrych oznaczono barwę, mętność, zapach, smak, odczyn pH,

przewodność elekĘczną właściwą, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, sumaryczla zawartość wapnia i

magnezl;, chlorki, fluorki, indeks nadmanganianowy, siarczany, cyjanki, mĘnez, glin, antymon, selen, rtęć, bor, arsen,

chtom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, benzen, epichlorohydryna, I THM, chloroform, dichlorobromomentan,

dibromochlorometan, tribromometan, 

' 
trichloroeten i tetrachloroęten, trichloroeten, tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan,

benzo(a)piren, 

' 
WWA, I pescydów, pestycydy chloroorganiczre, pyretroidy,

W dniu l'7.03.ż022 r. uydano decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spozycia

przez ludzi z wodociągu lokalnego Mazucie, w ,zutiązku z wystąpieniem zaniecryszczęn mikrobiologicmych wody -
ogólna liczba mikroorganizrrrów w 22oC po 72 h oraz zanieczyszczęn fizykochemic znych - ponadnormatywną zawartość.

manganu. Dzińania naprawcze podjęte przez PWiK Sp. z o.o, w Gołdapi polegające na podniesieniu pompy głębinowej



i dokładnym jej umyciu, usunięciu usterek - dwóch dziur na rurociągu tłocznym, wymianie zaworów kulowych,

udroarieniu linii napowietrzającej od spręzarki, dosypaniu do zbiornika filtracyjnego ńożakata|iĘcmego Gl służącego

do usuwania manganu oraz chlorowaniu i przepfukaniu technologii obiektu hydroforni, doprowadziĘ jakość wody do

wymagań określonych w przepisach prawa. W zwirykl zporyższym dnia 05.04,2022 r, PPIS w Gołdapi wydał ocenę

jakości wody stwierdzającą jej przydatność do spozycia w zakresie paramefu mikrobiologicznego, natomiast odnośnie

pafametru fizykochemicznego- manganu- ocenę jakości wody stwierdzającą jej przydatność do spozycia wydano

2'7.06.2022.- 
u

Przeprowadzone badania próbek wody z wodociągu lokalnego Mazucie odpowiadaĘ wymaganiom sanitarnym:

-wzakresie ńadanychparametrówmikrobiologicntychokreślonychwczęściAtabeli 1 iczęści Ctabela l załącmka

nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia'l grudnia 20l'7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia

przezludzi (Dz. U. z20I7 r,,poz.2294 ze zm.),

- w zakresie zbadanychparametrów organoleptycznychi fizykochemiczrych określonym w części B zńącntka1, części

C tabela 2 załącznka nr l, części D tabela 2 zńącznka nr l do rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia7 grudnia 201'1 r.

w sprawie jakości wody przemaczonej do spozycia przezludzl, (Dz.U. z2017 r,,poz,2294 ze zn.).

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdza przydatrość wody do spożycia przez hldzi

z wodociągu lokalnego Mazucie zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Sikorskiego 9 a, 19-500 Gołdap.
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Otrzymują do wiadomości :

1. Starosta Gołdapski, ul. Krótka l, 19-500 Gołdap.
2. Burmistrz Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.
3. ala.


