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Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizaqi Sp. z o.o

ul. Sikorskiego 9 ą 19-500 Gołdap

Ocena okresowajakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzącej

z wodociągu publicznego Pogorzel

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi działĄąc w oparciu o:

. § 22 ustęp l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudniaZ}l7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĄcia

przez|udzi (Dz. U. z2017 r.,poz.2ż94 ze nl.),
. art,4 ustęp 1 punkt l ustawy zdnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolĘ Dz.IJ. z202lt.,
poz. l95 ze nn,),

' art.l2 ustęp l ustawy z dnia7 czerwca 200I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(tekst jednoliĘ Dz.U. z2020 r.,poz.2028 ze nn.)

po zapomaniu się ze sprawozdaniarni zbadń próbek wody pobranej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

z wodociągu publiczrego Pogorzel w ramach nadzoru sanitamego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitamego w Gołdapi oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Karralizacji Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9 a, 19-500 Gołdap

stwierdza przydatność wody do spożycia przezludzi.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego nadzoru sanitamego nad jakością wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
wdniach22.12.202lr.,08.02.2022r.,2.03.2022r.,11.04.2022r.,07.06.2022r.,9.08.2022r., 15.11.202Zr.,pobranodo

badań laboratoryjnych fiZykochemicnrychi mikrobiologicmychwodę ze stĄch monitorowanych punktów z wodociągu

publiczrego Pogorzel.

Badania jakości wody przeprowadzone były zgodnie z ustalonym na2022 r. harmonogramem poboru próbek

wody w zakresie objętym monitoringiem - paramętry grupy A, parameĘ crupy B.

Z parametrów mikrobiologicmych oznaczono liczbę bakterii grupy coli i liczbę Escherichia coli, liczbę

ęnterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizrrrów w 220 C.

Z parametrów organolepĘczrrych i fizykochemiczrtych oznaczono barwę, mętność, zapach, smak, odczyn pH,

przewodnoŚĆ elekĘczrą właściwą, jon amonowy, azotany, azoĘny, mangan, żelazo, sumaryczla zawartość wapnia

imagnezu, chlorki, fluorki, indeks nadmanganianowy, siarczany, cyjanki, magnęz, glin, an§lmon, selen, rtęć, bor, arsen,

chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, benzen, epichlorohydryna, I THM, chloroform, dichlorobromomęntan,

dibromochlorometan, tribromometan, ) trichloroeten i tetrachloroeten, trichloroeten, tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan,

benzo(a)piren, I WWA, I pescydów, pestycydy chloroorganiczrre, pyretroidy.

W dniu 04.01,2022 r. wydano decyĄę administracyjną stwierdzającą warunkowąprzydatttość wody do spożycia

przez ludzi z wodociągu publicznego Pogorzel w rwiązktl z wystąpieniem zanieczyszczeń fizykochemicznych -

ponadnormatywną zawartość jonu amonu. W 202l r. stacja ta zostałacałkowicie zmodernizowana, wybudowano now!



budynek, zamontowano nową instalację technologiczrą do uzdatniania wody. Badania jakości wody przeprowadzone

22.12,202l r. vr'ykazaĘ zgodność wyników z wymaganiuni określonymi w przepisach prawa w zakresie parametrów

mikrobiologicalych) natomiast odnośnie parametrów fizykochemicznych przel<roczony został jon amonowy, który

wymagał czasu na uregulowanie. Czas ten był niezbędny do wlpracowania ńoża. Dnia 07.03.2022 r. PPIS w Gołdapi

wydał ocenę jakości wody stwierdzającąjej przydatność do spozycia w zakresie jonu amono\^/ego.

Przeprowadzone badania próbek wody z wodociągu publicznego Pogorzel odpowiadaĘ wymaganiom

sanitarnym:

-wzakresie zbadanychparametrówmikrobiologicarychokreślonychwczęściAtabeli 1 i części Ctabelal załączrirka

nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przezrlaczonej do spozycia

przezludzi (Dz, U. z201'7 r., poz.2294 ze zrrl.),

- z zahęsie zbadanych parametrów organoleptyczrych i fizykochemiczrych określonych w części B załącntlka 1, części

C tabela 2 załącznkanr l, części D tabela 2 załącznkanr l do rozporządzenia Minisfa Zdrowiaz dnia7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi(Dz.lJ. z20I7 r,,poz.2294 ze nrl.).

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdza przydafoiość wody do spoĄcia przez |udzi

z wodociągu publiczrego Pogorzel zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanatizacji Sp. z o.o.,

ul. Sikorskiego 9 a, 19-500 Gołdap.
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Otr4rmuj ą do wiadomości :

l. Starosta Gołdapski, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.
2. Burmistrz Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.
3. a/a.


