
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi
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Gołdap, dnia 20.02.2023 r

HK.9020.1.5.2023

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ustęp l pkt. l rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spoZycia przezhdzi (Dz. U. z2017 r.,poz,2294 zenn.), w związktlz art.12 ustęp l ustawy z dnia

7 czerwcaŻlOl r. o zbiororymzaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (tj.Dz.U. zż020 r.,poz,2028

zezn,) orazart.4 ustęp 1 punla l ustawy zdnia14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z202l r.,

poz. l95 ze an.) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody wodociągu publicznego Pogorzel w dniu 14.02.2023 r. na

podstawie wyników badń zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody:

SprawozdaniezbadanLBEŚŻlz712023/wps/mok/2818PPPPW0089z dnia17.02.2023r.,datawpĘwu:20.02.2023t.

Miejsce pobrania: kran w łazience Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, gmina Gołdap, gmina Gołdap

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdza
prrydatność wody do spożycia.

uzasadnienie

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przemaczonel do spozycia przezludzipobranej z wodociągu

publicznego Pogorzel, w ramach urzędowej kontroli jakości wody, zbadanej przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologicmą w Ełku, Laboratorium Badń Epidemiologicarych Środowiskowych Zywności, ul. Toruńska 6all,

19-300 Ełk stwierdzam, że woda odpowiada wymaganiom sanitarnym:

-wzakresiezbadanychparametrówmikrobiologicntychokreślonychwczęściAtabeli 1 iczęściCtabela 1załącmka
nr l do roąorządzeniaMlnistraZdrowia z dnia 7 grudnia201'7 r. w sprawie jakości wody przeutaczonej do spoĘciaprzez

ludzi (Dz,U. z2017 r.,poz.2294 ze nl.);
- w zakresie zbadanych parametrów organoleptyc mych i fizykochemiczrych określonych w części C tabela 2 załącznka

nr 1 do rozporządzeniaMlnistra Zdrowia z dnia7 grudnia 20l7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘciaprzez

ludzi (Dz. U. z2017 r.,poz.2294 ze nn.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANTTARNY

W

m8r

W zńącząniu:
l. Sprawozdanie zbdńLBEŚiŻD7l2\Z3l wpslmoV2818PPPPW0089 z dnia t'l.02,2023 r., data wpĘwu: 20.02.2023 r

Otrzymują do wiadomości:
l. Przedsiębiorstwo Wodociągów i lGnalizacji Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9ą l9-00 Gołdap
2. Burmistrz Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap



Formularz nr PO-W_03/F08 z dnia 02.05.2022

t

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Laboratorium Badań Epidemiologicznych Srodowiskowych i Żywności

19-300 Ełk ul. Toruńska 6Ą1
tel. 087 621-77-69 fax 087 621 77 64

NlP 848-,l1-59-993
Laboratorium badawcze akredytowane pzez Polskie centrum Akredytacji,

sygnatańusza porozumień EA MLA i lLAc MRA dotyczących Majemnego uznawania sprawozdań z badań.
Nr akredytacji AB 614

strona 1/ liczba stron 2 AB 614

PCA
PoLsKlt ctNT8UM

AX8EoYT^cJl

Ełk, dnia: 17.02.2023 r,

Znak sprawy: LBEsiz.9051.2.27.2023

Sprawozdanie LeeŚiŻ 27 t 2023 lwps / mok / 2818PPPPW0089

Higieny Komunalnej PSSE w Gołdapi

zlecenienr zcoł17l2023 zdnia 14.02.2023

il

1. Badania Wykonano na zlecenie:

2, Obiekt badania: próbka wody do spożycia

3 Cel badania: przedstawienie wynikóW badań W obszarze regulowanym prawnie

4. Miejsce, data i godzina pobrania próbki: Wodociąg publiczny Pogorzel - kran Włazience szkoła Podstawowa
W Pogorzeli, gmina Gołdap

pobrana dnia: 14.02.2023 godzina 10:05

5. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: przyjęta dnia: 14,02,2023 godzina 13i25

6, Próbka pobrana Wg instrukcji l_tllPo_W_o3

"Pobieranie i transpońowanie próbek wody do spożycia w obszarze regulowanym prawnie" przez : prac, PSSE w Gołdapi B, Wojda

7. §tan próbki zgodny z instrukcją 1-0'l/PO-W-03 "Kryteria oceny przydatności próbek wody przyjmowanych do badań"

8. Warunki tran§pońu: temperatura 4,1 'C

1,

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod próbki 27

Fizycz n o-c h emiczne 14.02.2023 oznakowanie próbki przez klienta 7 Goł

PzB Badana cecha
Metoda

Dokument odniesienia Jednostka miary Wynik badania
ż niepewność

wyn i ku1

Wartości parametrycżne
jakim powinna odpoW adać Woda
Wg Rozp, l\,4Z z dnia 07,12.2a17 ..

(Dż.U.2a17 l. póz. 2294)

1
Barwa
Metoda spektrof otometryczna

PN_EN lSO 7BB7:2012 mg/| Pt
6

wadość pH 7,9

i1 Akceptowalna przez konsumentóW
i bez nieprawidłowych zmian,

zalecana Wańośc do 1 5 mg/l Pt

2 IVętnośó
lV]etoda nef eIometryczna

PN_EN lSo 7027_1 :2016-09 NTU 0,49 t 0,15

Akceptowalna przez konsumentóW
i bez nieprawidłowych zmian.

zalecany zakres
Wańości do 1,0 NTU

Zapach
lvletoda organoleptyczna

PN-72lC-o4557
ZlR bardzo §łaby roślinny N

Akceptowalna pzez konsumentóW
i bez nieprawidłowych zmianSmak

l\letod a o-rgano]eptyczna
zo brak N

4 odczyn pH
lvletoda potencjometryczna

PN_EN lso 10523.2012 7,5

tcmperatura pomiaru 19,4 'c

i 0"| 6,5 - 9,5

5 Przewodnośó elektryczna

WłaściWa

Metoda konduktometrycżna

PN-EN 278BB:1999 pS/cm125 555

temporatura pomiaru 19,5 'c
Korekb za pomocą użądzenia

2500

lnformacje dostarczone przez k|ienta: p-kt 1,2,3,4,6_
PzB - pozycja z zakresu badań
sprawozdanie zbadańzawiera Wyniki badań ob.jęte zakresem akredytacji araLbadań nieakredytowanych,
N 

- wyniki badań spoza zakresu akredytacji spełniające Wymagania normy PN_EN lso/lEc 1 7025,
1 - niepewnośc wyniku badanla podawana jest, dLa wszystkich uzyskanych Wańoścli ljczbowych, jako niepewność rozszerzana przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie
ufności 95%, Nlepewność wyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewności związanej z pobieraniem i transpońem próbki,
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Formu|arz nr PO-W-03/F08 zdnia o2.o5.2022 Strona 2/ liczba stron 2

Sprawozdanie LBEŚiz t 27 t 2023 / wps / mok / 2Bl8PPPPWOoB9

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod próbki 27

M ikro bio log iczne 1 4,02.2023 - 17.02.2023 oznakowanie próbki przez klienta 7 Goł

PzB Badana cecha
Metoda

Dokument odniesienia Jednostka
miary

Wynik badania
Wańość parametryczna wg Rozp. MZ

z dnia 07 ,12,2Q17 r
(Dz. u. 20'17 l. poz. 2294|

101
ogólna liczba mikroorganizmów W 22"c
Metoda płytkowa, posiew Wgłębny

PN-EN lso 6222:2004 jtk/1 mI 62

bez nieprawidłowych zmian

Zaleca sie aby ogó na icżba mikroorganiżmóW n]e

plzekraczala 100 jtk /1 ml W Wodżie Wprowadzanej do s ecj
wodociągoWej

200 jlu1 ml W kran e konsumenta

,l03 Liczba bakterii grupy coli
Metoda filtracji membranowej

PN-EN Iso 9308-1:2014-12
PN-EN lso 9308-1:201 4-12l A1:2017 -04

jtk/100 ml 0

104
Liczba Escherichia coli
Metoda filtracji membranowej

PN-EN lso 93a84 :201 4-12
PN-EN lso 9308-1,.20 1 4-1 2l A1,.2017 -04 ;tk/l00 mI 0

,l05 Liczba enterokoków kałowych
Metoda fi ltracji membranowej

PN-EN |So 7899-2,.2004 jtk/100 mI 0

PzB - pozycja z zakresu badań
jtk - jednostki tworzące kolonie

Autoryzował(a)

.KlERoWNlK oDDZlAŁU
Badań Mikrobi,glogicznych

mgr Alicja Lłko*rru
specjalista mikrtiolosii

ZatWierdził(a)

Kl EROWNlK LABORAT0
Badań ipiCemiolo

RlUM
nych
nościS roci owiskov;li

mgr inŻ, Edyta a

Laboratorium PoW]atowej Stacj] Sanitarno,Epidemio]ogicżnej W Elku sprawozdanie nie moźe byc powielane ]naczej ]ak tylko W całości,

KoNlEc SPRAWOZDAN]A
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