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Ocena jakości wody

Na podstawie § 2l ustęp l pkt. l toąorządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U. z20l7 r.,poz,2294 ze zm.), w związkuzart.I2 ustęp l ustawy z dnia

7 częrwcaŻU0l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.Dz.TJ.z2023 r,,poz.537)

oraz art.4 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2023 r., poz"

338) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody wodociągu publicznego Goldap w dniu 17.05.2023 r. napodstawie

wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniach z badń wody:

Sprawozdani e z badńLBEŚiŻ/ 525z/2023 z dnia 22.05,2023 r., data wpływu 3 t.05.2023 r.;

Sprawozdanie zbadańnr257291l23lSOK z dnia24.05.2023 r,, datawpĘwu 25.05.2023 r.

Miejsce pobrania: kran w WC Szkoła Podstawowa w Galwieciach, 19-500 Gołdap

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdza

prrydatność wody do spoĘcia

uzasadnienie

Na Podstawie badń laboratoryjnych próbki wody przemaczonej do spożycia przezludzipobranej z wodociągu

Publicznego Gołdap, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji SP. z o,o., ul. Sikorskiego9 a,19-500 Gołdap zbadanejprzezPowiatową Stację Sanitamo-Epidemiologiczrrą

w Ełku, Laboratorium Badń Epidemiologicmych Środowiskowych Zywności, ul, Toruńska 6al1, 19-300 Ełk oraz

Laboratorium JS Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, stwierdzam, żę woda odpowiada

wymaganiom sanitamym:

-wzakresiezbadanychparametrówmikrobiologicznychokeślonychwczęściAtabeliliczęściCtabelalzałącmika

nr l do rozPorządzeniaMinistraZdrowiazdnia7 grudnia2017 r. wsprawiejakościwodyprzeznaczonejdospoĘciaptzez

ludzi (Dz.U. z2017 r., poz.2294 ze nl);
- w zakresie zbadanych parametrów organoleptycnlychi fi4lkochemicznych określonych w części C tabęla} zńącznka
nr 1 do rozPorządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘciaprzez
ludzi (Dz, U. z 20l'7 r., poz. 2294 ze złn.).

PAŃSTWOWY POWTATOWY
INSPEKI,OR SA\JITARt{Y -

AP

teI

OtĘvmują:
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Iknalizacji Sp, z o.o., ul. Sikorskiego 9ą 19-00 Gołdap
2. Burmistrz Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

W załączeniu:
1. Sprawozdanie zbadńLBBŚiŻl525zJ2023 z drtia22.05.ż023 r., data wlywu3I.05.2023 t.;
2. Sprawozdanie zLn'dńnr ż5729ll23lSOK z dńa24.05.2023 r., data wpłyvuż5.05.2023 r.;
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