
państwowy powiatowy Inspektor sanitarny w Gołdapi

19,500 Gołdap ul. Wolności 11 tel,: 87 615-15-47 tel/fax 87 615-06-77; e -mail: psse,qoldap@sanepid,gov,pl

Gołdap, dnia 17 .07,2023 r.

HK9020.1.30.2023

Ocena jakości wody

Na Podstawie § 21 ustęp 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości

wodY Przezrtaczonej do spozycia ptzezludzi (Dz. U. z2017 r.,poz.2294 zenn.), w związJłlzart. l}ustęp 1 ustawy

z dnia7 czerwca200l r, o zbiororvym zaopatrzenil w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity

Dz.U. z2023 r.,Poz,537) oraz art. 4 ustęp l punkt l ustawy zdniat4 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz.IJ. z 2023 r,, poz,338) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody wodociągu lokalnego Kolniszki
w dniu 11 .07 .2023 r. na Podstawie Ęmików badań zamies zczonychw sprawozdaniu z badania wody:
Sprawozdanie zbadńLBEŚŻ/208l2023lwps/mok/28l8PPPPW0037 z dnia 14.07,2023 r., datawpływu: 17.07,2023 r.

Miejsce Pobrania: woda podawana na sieć, kran w hydroforni wodociągu lokalnego Kolniszki, gmina Gołdap

pństwowy powiatowy Inspektor sanitarny w Gołdapi stwierdza
przydatność wody do spożycia.

uzasadnienie
Na Podstawie badań laboratoryjnYch próbki wody przezrlaczonej do spozycia przez ludzipobranej z wodociągu

lokalnego Kolniszki w ramach urzędowej konfooli jakości wody, zbadan ej przez powiatową Stację Sanitarno-
EPidemiologicmą w Ełku, Laboratorium Badań Epidemiologicznych Środowiskowych Zywności, ul. Toruńska 6a/l,
19-300 Ełk stwierdzam, że woda odpowiada wymaganiom sanitarnym:

-wzakresie zbadanYchParametrówmikrobiologiczrychokreślonychwczęściAtabeli 1iczęściCtabela l załącznika
nr l do rozPorządzeniaMnistraZdrowia z dnia 7 grudńa2}l7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘciaprzez
ludzi(Dz.U. z2017 r.,poz.2294 ze zm,);

- w zakresie zbadanYch Parametrów organoleptycmychi fizykochemiczrych określonych w części C tabęla2 załączrika
nr 1 do roryorządzenia Ministra Z drowiazdnia 7 grudni a2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘciaprzez
ludzi (Dz. U . z 2017 r ,, poz, 2294 ze ztn.),
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w załaczęniu:
1.SprawozdaniezbńańLBEŚŻDl8/2)Z3lwpslmoklz8l8PPPPW0037zdnia14.07.2023r.,datawpłyrłu: l7,07.2023r

Otrz},muią do wiadonlości :
1. Przedsiębiorstwo Wodociągórv i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9a, 19-00 Gołdap
2, Burntistrz Coldapi, Plac Zwycięstrva l4, 19-500 Goldap
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Formulaz nr Po-W-03/F08 z dnia 02,05,2022
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Laboratorium Badań Epidemiologicznych Środowiskowych i Zywności
19-300 Ełk ul. Toruńska 6ł1

tel, 087 621-77-69 fax 087 621 77 64
NlP 848-11-59-993

Laboratorium badawcze akredytowane pżez Polskie centrum Akredytacji,
sygnatariusza porozumień EA MLA i lLAc MRA dotyczących Maiemnego uznawania sprawozdań z

Nr akredytacji AB 614

strona 1/ liczba stron 2

Ełk, dnia: 14.07,2023 r.
Znak sprawy: LBEśIż,9051.2.208,2023

Sprawozdanie LBEŚiŻ 208 l 2023 lwps / mok / 28i8PPPPW0037

{. Badania wykonano na zlecenie: Higieny Komunalnej PSSE w Gołdapi

zlecenie nr 10 Goł l 50 l 2023 z dnia 11.07,2023

2. obiekt badania: próbka wody do spożycia

3 Cel badania: przedstawienie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie

4. Miejsce, data i godzina pobrania próbki: wodociąg lokalny Kolniszki - kran w hydroforni Kolniszki, gmina GołdaP,
woda podawana na sieć

pobrana dnia: 11.07-2023 godzina 10:00

5. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: przyjęta dnia: 11,07,2023 godzina 13:40

6. Próbka pobrana wg instrukcji 1-11lPo-W-03

"Pobieranie i transpońowanie próbek Wody do spożycia w obszarze regulowanym prawnie" przez : prac. PssE W Gołdapi B. Wojda

7, stan próbki zgodny z instrukcją 1-01/Po-W-03 "Kryteria oceny przydatności próbek wody przyjmowanych do badań"

8. Warunki transpońu: temperatura 4,2 "c

f J

AB 614

PCA
Po!sxlE cEillBUu

AXBEDYTACJl

Rodzaj badania Data Wykonania badania Kod próbki: 208
,l1,07,2023 oznakowanie próbki przez klienta 39 Goł

PzB Badana cecha
Metoda

Dokument odniesienia Jednostka miary Wynik badania
! niepewność

wynikul

Wańości parametryęne
jakim powinna odpowiadać Woda
Wg Rozp. Mz z dnia 07.'12.2017 l.

(Dz.U.2017 f. poz. 2294)

Barwa
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN lSo 7887:2012 mg/l Pt
p.g.o,(<5)

wańość pH 7,7

t1 Akceptowalna pżez konsumentóW
i bez niep.awidłowych zmian.

Zalecana Wańośó do ,l5 mgil Pt

2 Mętność
Metoda nefelometryczna

PN_EN lSO 7027-1 :201 6-09 NTU 0,41 ź o,12

Akceptowalna pzez konsumentóW
i bez nieprawidłowych zmian.

zalecany zakres
Wańości do ,|,0 NTU

3

zapach
Metoda oroanoleptYczna PN-72lc-o4557

zlR bardzo słaby roślinny N
Akceptowalna puez konsumentóW

i bez nieprawidłowych zmiansmak
l\łetoda oroanoleDtvczna

zo brak N

4 Odczyn pH
lvletoda potencjometryena

PN-EN lso 10523:2012 7,3

temperatuF pomiaru 20,8 oc

t 0,,l 6,5 _ 9,5

5 Pżewodność elektryczna

właściwa

Metoda konduktometryczna

27888:1 999 pS/cmyzs 968

tempelatura pomiaru 2o,9 
oc

Korckb za pomocą urądzenia

ź62 2500

lnformacje dostarczone pżez klienta: p-kt 1,2,3,4,6,
PzB - po4ąa z zakresu badań
p.g.o. _ poniżej granicy oznaczalności
sprawozdanie z badań zawiera Wyniki badań objęte zakresem akredytacji orazbadań nieakredytowanych.
N- wyniki badań spoza zakresu akredytacji spełniające Wymagania normy PN_EN lsołEc 17025,
1 - niepewność wyniku badania podawana jest, dla Wszystkich uzyskanych Wartości liczbowych, jako niepewność lozszeżona przy Współczynniku rozszeżenia k=2 i poziomie
ufności 95%. NiepewnośćWyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewności Ariązanejzpobieraniem i transpońem próbki.
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Sprawozdanie LBEŚ|Ż t 2o8 t 2023 / wps / mok / 2818PPPPWo037

badania Data wykonania badania Kod próbki: 208

Mikrobiolog iczne ,1,1.o7 .2023 - 14.07 .2023 oznakowanie próbki Przez klienta 39 Goł

Wynik badania
Wańość parametryczna wg Rozp. Mz

z dnia 07.12.2017 r.
(Dz. U.2017 r. poz, 2294|

PzB Badana cecha
Metoda

Dokument odniesienia Jednostka
miary

bez nieprawidłowych zmian

nie WykMo Zaleca s ę, aby ogó na icżba mikroorganizmóW n e
plzekracżala: 1 00 ]tk /1 ml W wodzie Wplowadzanej do s eci

Wodociągowe]
200 i\/' -l w kld1 e \o,sJ-eFla

101 ogólna liczba mikroorganizmów w 22'c
Metoda pMkowa, posieW Wgłębny

PN-EN lso 6222:2004 jtU1 ml

103 Liczba bakterii gruPy coli
Metoda fi ltracji membranowej

PN-EN lso 9308-1:2014-12
PN-EN lSO 9308-1 :201 4-12lA1 :2017 -04

jtld100 ml 0 0

,l04 Liczba Escherichia coli
Metoda filtracji membranowej

PN-EN lso 9308-1:201 4-12
PN,EN Iso 9308-1 :201 4-12l A1 :2017 -04

jtu100 ml 0 0

105 Liczba enterokoków kałowych
Metoda filtracji membranowej

PN-EN lSO 7899-2:2004 jtu,l00 ml 0 0

z zakresu
jtk - jednostki twolzące kolonie
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Laboratońum Powiatowej stacj! sanitarno_Epidemiologicznej W Ełku sprawozdanie nie może byó powielane inaęej jak tylko W młości,
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