
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi

19-500 Gołdap ul. Wolności 11 tel.: 87 615-15-47 tel/fax: 87 615-06-77; e -mail: psse.qoldap@sanepid.qov.p|

Gołdap, dnia 26.07 .2023 r,

HK.9020.3.26.2023

Ocena jakości wody

Napodstawie § 2l ustęp 1pkt, 1 tozporządzeniaMinistra Zdrowiazdnta'l grudnia 2017 r. w sprawie jakości

wody przezrlaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 t.) poz. 2294 zę zrn.), w związku z art. 12 ustęp l ustawy

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity

Dz. U. z2023 r.,poz, 537) oraz art, 4 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(tekst jednoliĘ Dz.U. z 2023 r., poz- 338) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody wodociągu publicznego Gołdap

w dniu 11.07.2023 r. na podstawie wyników badń zamieszczonych w sprawozdaniach z badań wody:

Sprawozdani e zbadan LBEŚiZl8 1 8 ZJ2023 z dnia 14.07 .2023 r., data wpĘwu 14.07 .2023 r .;

Sprawozdanie zbadannr3659ż9/23/SOK z dnia24.07.2023 r., datawpły!\Ąl 24.07.2023 r.

Miejsce pobrania: kran w WC budynek Administracji Cmenta rza, u|. Zadumy l3, l9-500 Gołdap

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Gołdapi stwierdza

prrydatność wody do spoĘcia

uzasadnienie

Na podstawie badan laboratoryjnych próbki wody przezraczonej do spożycia przezludzipobranej z wodociągu

publicznego Gołdap, w ramach wewnętrzrej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów

iKanalizacji Sp, z o.o., ul. Sikorskiego9 a,19-500 Gołdap ńadanejprzezPowiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

w Ełku, Laboratorium Badń Epidemiologiczrych Środowiskowych Zywności, ul. Torńska 6a!l, 19_300 Ek oraz

Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-57l Gdynia, stwierdzam, ze woda odpowiada

wymaganiom sanitarnym :

-wzakesiezbadatychparametrówmikrobiologicznychokreślonychwczęściAtabeliliczęściCtabęlalzałącmika

nr 1 do tozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudni a20l7 r. w sprawie jakości wody p rzemaczonej do spoĘciaprzez

Illdzi (Dz. U. z 2017 r., poz, 2294 ze nn.);

- w zakresie zbadanych parametrów organolepĘcmych i fizykochemiczrych określonych w części C tabeta} załącntlka

nr 1 do roąorządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘciaprzez

ludzi(Dz.U. z20l7 r.,poz.2294 ze zm.).
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Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizrcji Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9a, 19-00 Gołdap
2. Burmistrz Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

W zalączeniu:

1, Sprawozdanie zbadńLBBŚtŻl9l9ilalz3 z dnia14,07.2023 r,, data wpĘłłu 14.07.2023 r.;

2. SprawozdaniezLn'dńrv365929lż3lSOKzdnia24.07.2023r.,datawpĘwu24.07,2023r.
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Pilś-
POls{it tr!§Y8U§

zleceniodawca
Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanaIizacji
Spółka z o.o.
SlKORsKlEGo 9A
19-500 GoŁDAP

Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
Opis próbki: WODA DO SPOZYC|A
Kran WC BudynekAdministracji Cmentarza Gołdap

Data przyjęcia próbki 11.o7.2023 Stan próbki: bez zastęeżeń

Próbka pobrana przez pracownika J,S. Hamilton Poland Sp. z o.o

Data rozooczęcia badań 11.07,2023

Data zakończenia badań 24.07.2023

Data utworzenia sprawozdania 24.07.2023

dotyczące pobierania
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Metoda" PN-EN lSO 13458:2007, PN-lSO 5667-5,.2017-10

Protokól poboru próbek nr: 7/Sol(EP/1 1l0712023

Data poboru: 1 1.07.2023

Punkt poboru, miejsce poboru: Kran WC Budynek Administracji Cmentarza Goldap

lmie i nazwisko: Emil parchanowicz
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Rodzaj badania
Metoda Jednostka Wynik Kryterium stwierdzenie

zgodności
* Barvva a 3) 9) 6)

PN-EN lso 7887:2a12 Metoda c, PN_EN lso
7 887 :2012l Ap'l :20 1 5-06

mg/l Pt < 5 (5t1)
Akceptowalna przez
konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian

" Mętno§6 zl ,l ul

PN_EN lSO 7027 -1:2016-09 NTU 0,54 t 0,10

Akceptowalna przez
konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian.
Zalecany zakres wartości do

1,0

" p1-1 ,, u;

PN_EN lSO 10523:2012 7,4 ż0,2 6,5-9,5 Zgodny

* Przewodność elektryczna właściwa 2)u)

PN-EN 27888:1999
pS/cm 556 t 69 ś 2500 Zgodny

* Temperatura l) 4}

PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastąpienia)
,1 ,l,6 t 0,6

# Zapach a 7)

PB-l2 wydanie 1zdnia 18.12.2017 Akceptowalny
AkceptowaIny przez
konsumentów i bez

nieprawidłowvch zmian
Zgodny

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Norma wycofana bez zastąpienia, wyniki mogą być wykozystywane w obszarze regulowanym prawnie

Rozpoządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2Q17 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia pzezludzi (Dz, U. z2O17
r. poz,2294).
Wartości progowe niezdefiniowane,

Badanie wykonywane w miejscu pobrania próbek.

Badania. wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Zgierzu (decyzja nr
PPlS.HS.9020 ,591.1,2022. z dn. 19.10.2022 r,).

Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, będąca jednocześnie granicą oznaczania ilościowego Wznaczoną przez
Laboratorium.

strona 1 i 2

J.S. HAM|LTON POLAND Sp. z o.o,
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. chwaszczyńska 180,8'1-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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7) Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarneg o w Zgierzu
(decyĄa nr PPIS.HŚ.go20,599.3.2022.BP z dn. 30.12.2022 r.).

Badanie: Zapach wykonano W laborałorium Aleksandrów Łódzki 95-o7o, ul. lGNACEGo DASZYNSKlEGo 1 16

Autoryzował:
Krzyszlol Krokos, Lider ds. jakości poborów, Sekcja Poboru Próbek
l\,4onika Sadowska, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Środowiska
'WYniki analiz podwykonawczych są autoryzowane przez osoby upoważnione pzezzewnęIrzneoo dostawcę badań
sprawozdanie z badań opatrzono ceńyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.s. Hamilton poland sp. z o.o.
Adres laboratorium:
uL Aleksandrowska 61A, 95-100 Zgiez

§tronie WWW.hamillon.com.pl,

'Badanie akredytowane
# Badanie wykonane puez zewnętu nego dostawcę
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J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORlUM BADAWCZE

ul, chwaszczyńska 180" 81-571 Gdynia, tel, +48 58 766 99 oo


